Higiene e segurança alimentar na distribuição de produtos alimentares by Baptista, Paulo et al.
02Higiene e Segurança Alimentar naDistribuição de Produtos Alimentares





Higiene e Segurança Alimentar na Distribuição de Produtos Alimentares
Autor
Paulo Baptista, Pedro Dinis Gaspar e João Oliveira
Editora
Forvisão - Consultoria em Formação Integrada, S.A.
Largo Navarros de Andrade, n.º1, 3º Dir.
4800-160 Guimarães
Tel. 253 511 904 / Fax 253 415 341
forvisao@forvisao.pt / www.forvisao.pt
Projecto Gráfico e Design Forvisão, S.A.



















 2.2.2. Definição de layout e da sua dimensão 028
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A distribuição e comercialização de produtos alimentares tem especificidades as quais é indispensável que os 
operadores	do	sector	 tenham	conhecimento.	Nestas	 incluem-se,	naturalmente,	 todos	os	aspectos	relacionados	
com	as	boas	práticas	de	higiene	na	manipulação	e	conservação	de	produtos	alimentares.	A	compreensão	das	








aplicáveis. O nível de formação é muitas das vezes deficiente, ou mesmo inexistente. Muitas vezes o pessoal 







É	 neste	 enquadramento	 que,	 com	 este	 livro,	 se	 pretende	 apresentar	 de	 uma	 forma	 sistemática	 os	 principais	
elementos	relevantes	para	uma	adequada	compreensão	das	práticas	ao	nível	da	distribuição	e	comercialização	
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de	 produtos	 alimentares	 e	 das	 suas	 implicações	 ao	 nível	 da	 segurança	 alimentar.	 De	 modo	 a	 compreender	
























•  Identificar e descrever os principais fluidos frigorigéneos utilizados em equipamentos de refrigeração, 
discutindo	os	princípios	básicos	de	transferência	de	calor	em	equipamentos	de	frio;
•  Apresentar	 os	 tipos	 de	 equipamentos	 de	 frio	 nos	 pontos	 de	 venda	 e	 as	 suas	 principais	 características	
(Expositores frigoríficos horizontais, verticais, abertos, fechados), analisando comparativamente os 
equipamentos	 disponíveis	 e	 discutindo	 as	 suas	 vantagens/desvantagens	 e	 a	 sua	 adequabilidade	 face	 à	
natureza	dos	produtos	a	conservar;



























•		Apresentar	 a	 evolução	 da	 distribuição	 alimentar	 em	 Portugal	 e	 caracterizar	 as	 principais	 características	 da	
distribuição	 em	 Portugal,	 no	 sentido	 de	 facilitar	 um	 adequado	 enquadramento	 à	 abordagem	 das	 questões	
relacionadas	com	segurança	alimentar;
•	Apresentar	os	modelos	de	canais	de	distribuição	de	produtos	alimentares;




•		Apresentar	 os	 perigos	 associados	 à	 distribuição	 de	 produtos	 alimentares	 e	 discutir	 as	 principais	 origens	 dos	










Em meados da década de 80 a realidade da distribuição alimentar em Portugal começou a sofrer mutações 
significativas com o advento da Grande Distribuição. O aparecimento de lojas de grandes dimensões onde 
se	 podem	 encontrar	 num	 mesmo	 espaço	 uma	 grande	 variedade	 de	 produtos,	 alimentares	 e	 não	 alimentares,	
traduz-se	numa	mais-valia	para	o	consumidor.	Este	passa	a	dispor	da	generalidade	dos	produtos	que	necessita	





mais baixos. A entrada de Portugal na União Europeia na segunda metade da década de 80 e a liberalização 
dos	mercados	teve	também	um	impacto	muito	importante	ao	nível	do	sector	alimentar.	A	importação	de	produtos	













Sonae possuía em Portugal 282 lojas com uma área de venda de 433.000 m2	e	que	apresentaram	um	volume	
de	vendas	brutas	de	2957	milhões	de	euros.	No	mesmo	ano,	o	grupo	Jerónimo	Martins	tinha,	em	Portugal,	190	
lojas Pingo Doce, 28 lojas Feira Nova e 34 lojas Recheio, representando no total mais de 393.000 m2.	O	volume	





dimensão ou em áreas mais periféricas dos principais centros urbanos. Ao nível dos “cash & carry” destacam-se as 
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insígnias	Recheio	(grupo	Jerónimo	Martins),	Makro	(Metro	–	Alemanha)	e	Ellos	(pequenos	associados).	Existem	






•		Redução	 de	 stocks	 e	 redução	 do	 tempo	 de	 entrega	 de	 produtos	 por	 parte	 dos	 fornecedores,	 baseado	














na amostragem para efeitos de verificação (e.g. análises microbiológicas ao produto); 
•	A	preocupação	com	critérios	de	qualidade	e	segurança	alimentar	na	selecção	de	fornecedores.
Estas melhorias não significam contudo que tudo esteja bem e que todas as empresas de distribuição se situem 
num	mesmo	patamar	de	desenvolvimento.	Existem	aspectos	que	necessitam	de	ser	melhorados.	De	entre	os	
anteriores,	a	rastreabilidade	desde	os	centros	de	armazenamento/entrepostos	de	distribuição	até	às	lojas,	constitui	
um ponto onde ainda existem lacunas significativas. As práticas ao nível do manuseamento de produtos constituem 
pontos	fracos	que	carecem	igualmente	de	atenção	redobrada	por	parte	dos	operadores	deste	sector.	A	rotatividade	
do pessoal é muitas vezes um factor que dificulta o atingir os padrões adequados ao nível das boas práticas nestas 
empresas.	






correspondeu a uma época de alterações significativas nos hábitos de consumo dos portugueses. Neste período 
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intensificou-se o consumismo em detrimento dos hábitos de poupança que anteriormente caracterizavam a atitude 
dos	portugueses.	Todos	estes	factores	contribuíram	para	o	crescente	número	de	cadeias	de	hipermercados,	de	
lojas de discount e lojas “cash & carry”, cada vez mais próximas do consumidor.







fabricante até ao consumidor final. No caso das cadeias de distribuição moderna (Figura 1.1), a responsabilidade 
começa	por	vezes	nas	instalações	do	próprio	fornecedor,	quando	o	transporte	é	da	responsabilidade	da	própria	
empresa	 de	 distribuição.	 A	 sua	 responsabilidade	 mantém-se	 nos	 centros	 de	 armazenamento/entrepostos	 de	
distribuição	e	prolonga-se	até	às	 lojas	onde	o	produto	é	colocado	à	disposição	do	consumidor.	As	actividades	






Figura 1.1 – Modelo de canal de distribuição de cadeias de distribuição
Figura 1.2 – Modelo de canal de distribuição de pequenas empresas associadas em centrais de compras 





























1.5	-		As implicações da atitude do consumidor no ponto de venda na 
























e	 segurança	 alimentar	 dos	 produtos.	 Tal	 resulta	 da	 falta	 de	 sensibilidade	 e	 de	 formação	 que	 a	 maioria	 dos	
consumidores	tem	em	relação	às	questões	de	segurança	alimentar.	Esta	falta	de	formação	 leva	a	que,	após	o	
acto	de	compra,	ele	 tenha	outras	atitudes	que	podem	 também	comprometer	a	 segurança	dos	produtos	por	 si	
comprados	mesmo	antes	de	chegar	à	sua	residência.	A	este	nível	as	más	práticas	começam	ainda	dentro	das	lojas	









para	 o	 reforço	 da	 seguança	 alimentar	 ao	 longo	 de	 toda	 a	 cadeia:	 a	 comunicação	 de	 situações	 de	 produtos	
deteriorados	 que	 detecte	 antes	 ou	 no	 momento	 do	 consumo.	 Muitas	 vezes,	 por	 desconhecimento	 de	 como	
reclamar,	por	comodismo	ou	por	desvalorizar	a	situação,	o	consumidor	abstem-se	de	efectuar	a	reclamação.	
Também	 sempre	 que	 detecte	 situações	 de	 produtos	 que	 se	 encontram	 nos	 pontos	 de	 venda	 em	 condições	
impróprias	 para	 consumo,	 o	 consumidor	 deve	 reclamar.	 O	 reclamar	 implica	 uma	 análise	 da	 reclamação	
e	 consequentemente	 uma	 análise	 da	 causa	 da	 não	 conformidade	 subjacente	 à	 reclamação.	 Deste	 modo,	 a	
reclamação	constitui	uma	oportunidade	para	melhoria	na	medida	em	que	obriga	ao	desencadeamento	de	acções	
correctivas	para	evitar	a	reocorrência	do	problema.	
1.6	-		Os perigos associados à distribuição de produtos alimentares, 
as suas origens e as medidas de controlo para garantia da 
segurança alimentar






Para cada uma destas etapas são identificados de forma genérica os principais perigos e as situações que as 






Tabela 1.1 – Principais perigos associados à distribuição de produtos alimentares, as suas origens e medidas de controlo para 





• Contaminação por manutenção deficiente do equipamento de frio do veículo e das condições físicas da caixa de carga;
•	 Contaminação	por	perda	de	hermeticidade	das	embalagens,	derivada	da	má	manipulação	na	preparação	da	






























• Contaminação por manutenção deficiente das condições físicas das instalações;
• Contaminação por manutenção deficiente das condições de higiene das instalações;
•	 Contaminação	por	perda	de	hermeticidade	das	embalagens,	derivada	da	má	manipulação	nos	armazéns;	(rotura,	





















• Estabelecimento de regras de armazenagem dos diferentes lotes, a fim de poder controlar e isolar qualquer tipo 
de	problema;
•	 Controlo	das	condições	à	recepção:	estado	das	embalagens,	estado	de	limpeza	do	veículo,	temperatura	do	














• Contaminação por manutenção deficiente das condições físicas das instalações e dos equipamentos;
• Contaminação por manutenção deficiente das condições de higiene das instalações e dos equipamentos;
•	 Contaminação	por	perda	de	hermeticidade	das	embalagens,	derivada	da	má	manipulação	no	ponto	de	venda;	














• Verificação da rotação dos produtos no linear, nomeadamente assegurando a não existência de produto com o 
prazo	de	validade	expirado;
•	 Colocação	dos	lotes	de	produto	mais	antigos	na	parte	frontal	dos	lineares;

































•		Apresentar	 e	 discutir	 os	 requisitos	 relativos	 a	 instalações	 para	 a	 conservação	 de	 produtos	 alimentares	 nos	
diversos	tipos	de	estabelecimentos;









O	 desenvolvimento,	 concepção	 e	 manutenção	 da	 estrutura	 física	 dos	 estabelecimentos	 de	 armazenamento	
e	 distribuição	 são	 factores	 essenciais	 da	 segurança	 alimentar.	 A	 manutenção	 da	 temperatura	 dos	 produtos	
alimentares	perecíveis,	sejam	produtos	 refrigerados	ou	congelados,	constitui	um	elemento	 fundamental	para	a	
garantia da segurança alimentar ao longo de toda a cadeia, até ao consumidor final. 
Existem	diferentes	tipos	de	instalações	para	a	conservação	de	produtos	alimentares	refrigerados	ou	congelados.	
Estas	 instalações,	 normalmente	 designadas	 por	 instalações	 refrigeradas	 são	 quaisquer	 edifícios	 ou	 secções	
de	 edifícios	 que	 conseguem	 controlar	 as	 condições	 de	 armazenamento	 usando	 a	 refrigeração.	As	 instalações	























com uma temperatura superior a -18ºC.
2.2	-	Considerações iniciais de construção
2.2.1 - Localização
A	selecção	do	local	de	construção	está	naturalmente	condicionada	pelo	tipo	de	instalação	à	qual	está	associada.	
É no entanto possível identificar um conjunto de aspectos a ter em consideração em termos gerais, para os quais 
















2.2.2 - Definição do layout e da dimensão
A configuração e dimensão do edifício de uma instalação de armazenamento de frio são determinadas pelos 
seguintes	factores:
•	O	tipo	de	transporte	utilizado	na	recepção	e/ou	distribuição	de	produtos	alimentares;
•		A	 percentagem	 relativa	 de	 produtos	 alimentares	 a	 serem	 armazenados	 em	 áreas	 de	 refrigeração	 e	 de	
congelação;
•		A	 existência	 de	 produtos	 que	 requerem	 condições	 especialmente	 controladas,	 tais	 como	 frutos	 frescos	 e	




•		A	dimensão	dos	 lotes	de	produtos	alimentares	a	armazenar,	 que	pode	condicionar	o	 tipo	de	estantaria	a	
utilizar (e.g. fixa ou móvel);
•		O	modo	de	armazenamento	do	produto.	No	caso	de	utilização	de	paletes	a	possibilidade	de	sobrepor	paletes	




2.2.3 - Disposição e colocação
Tipicamente, a altura dos espaços refrigerados é de pelo menos 8.5 a 10.5 metros. A utilização de estantaria/
sistemas de “racks” para paletes permite alturas ainda superiores. Na prática, a altura da colocação de paletes 
sem os “racks” é de 4.5 a 5.5 metros, devido a limitações da resistência estrutural das caixas onde os produtos 
estão	embalados	quando	diversas	paletes	são	sobrepostas.	O	espaço	livre	acima	é	usado	para	as	unidades	de	ar,	
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de distribuição de ar, de iluminação e, eventualmente, da rede de combate a incêndios. Geralmente, é necessário 
um	espaço	mínimo	de	2	a	3	metros	do	 topo	do	produto	à	base	da	estrutura	metálica	para	assegurar	que	não	




representam 40% do volume total. Em arranjos específicos ou instalações de produção, os produtos podem ser 
colocados	com	menores	áreas	de	corredor,	pelo	que	aquele	valor	pode	ser	reduzido	para	20%.
2.3	-	Concepção da instalação




•  Dificuldades de movimentação para realização de operações de carga e descarga, nomeadamente a 
movimentação	horizontal	dos	empilhadores;














•  Sistemas de “racks” para colocação de paletes, de modo a facilitar o manuseamento de pequenos lotes e 














Figura 2.1 – Layout de uma instalação de refrigeração









A colocação de mangas em volta das áreas de acostagem dos camiões reduz a infiltração de ar exterior. Mangas 





















Os	 cais	 de	 carga	 e	 descarga	 refrigerados	 mantidos	 a	 temperaturas	 de	 2	 a	 7ºC	 requerem	 cerca	 de	 190W	 de	
refrigeração por metro quadrado de área de pavimento (ASHRAE, 2006).











O	número	de	cais	de	descarga	depende	de	vários	 factores,	 sendo	que	a	dimensão	da	 instalação	e	a	 rotação	
do	produto	armazenado	constituem	os	elementos	mais	importantes.	Como	orientação,	para	uma	capacidade	de	
armazenamento	de	30000	m3,	devem	existir	entre	7	e	10	pontos	de	acostagem	de	camiões.	
























tubagens de aquecimento no pavimento para armazéns de congelados (ASHRAE, 2006). 
Este	tipo	de	sistema	de	tubagens	subterrâneas	é	também	apropriado	para	facilitar	uma	futura	expansão	da	área	
de armazenamento. O calor é fornecido por um qualquer tipo de sistema de permutadores de calor e o fluido (e.g. 
propileno-glicol,	água	glicolada)	circula	a	uma	temperatura	que	normalmente	varia	entre	10	e	21	ºC.	As	tubagens	
nas quais o fluido circula são normalmente plásticas e são colocadas imediatamente por debaixo do isolante. 
O	calor	a	ser	fornecido	através	das	tubagens	corresponde	ao	calor	perdido	através	do	pavimento.	Um	valor	de	
referência	de	4.1	W/m2 é um valor recomendado (ASHRAE, 2006).



















2.5.3 - Preparação à superfície
A	 superfície	 em	 que	 é	 aplicado	 o	 material	 de	 isolamento	 deve	 ser	 lisa	 e	 estar	 livre	 de	 sujidades.	 Quando	 as	
temperaturas	forem	de	congelação,	as	paredes	devem	estar	niveladas	e	não	devem	ser	porosas.	Caso	o	tipo	de	
cimento aplicado não seja fino, a superfície deve ser tratada com revestimento tipo plastificante.










Todas	as	paredes	de	 isolamento	e	 tectos	devem	 ter	 também	acabamentos	 interiores.	O	acabamento	deve	ser	
impermeável	ao	vapor	de	água	e	à	humidade.	Para	seleccionar	um	acabamento	interior	que	respeite	os	requisitos	




















a	degradação	da	estrutura	envolvente	do	 isolamento	e	 consequentemente	 também	deste.	A	colocação	de	um	




2.5.6 -  Portas
A	selecção	e	aplicação	de	portas	de	armazéns	de	frio	são	uma	parte	fundamental	do	desenho	das	instalações	
e	possuem	um	 importante	papel	 na	economia	geral	 das	operações.	A	 tendência	é	possuir	 cada	vez	menos	e	
melhores	portas.	Os	produtores	oferecem	muitos	tipos	de	portas	com	a	espessura	adequada	de	isolamento	para	
o	uso	pretendido.


















•		As	 portas	 de	 maior	 dimensão	 ou	 operadas	 com	 mais	 frequência	 e	 mais	 sujeitas	 a	 danos	 devem	 possuir	
igualmente	protecções	laterais	nas	paredes	e,	eventualmente,	para	segurança	das	pessoas	protecção	nas	
zonas	de	passagem;




economicamente eficaz das operações de carga e descarga;
•		As	portas	devem	ter	no	mínimo	um	tamanho	que	deixe	livre,	pelo	menos,	30	cm	de	cada	um	dos	lados	de	
uma	palete;
•  As dimensões específicas de uma porta podem requerer variações desta recomendação. Normalmente uma 
altura	de	3	metros	é	adequada	para	a	generalidade	dos	empilhadores	utilizados.
2.5.7 - Instalação eléctrica





2.5.8 - Inovações no armazenamento refrigerado
Armazéns automatizados




elevado, existe um conjunto de vantagens na automação que podem justificar a opção:






Para	 além	 do	 custo	 inicial	 do	 sistema	 e	 do	 edifício	 existem	 outras	 desvantagens	 relativamente	 aos	 armazéns	
convencionais	que	devem	ser	considerados:	





são	as	paredes,	o	 chão	e	os	 tectos	que	são	 refrigerados.	A	 refrigeração	mecânica	de	paredes,	 chão	e	 tectos	









• Através de sistemas adesivos ou de aplicação na forma de spray. 
Em	qualquer	destas	técnicas,	o	material	de	isolamento	é	selado	dentro	de	uma	estrutura	envolvente	em	contacto	
com o isolamento, apertando-o. Esta estrutura envolvente tem de ser resistente à humidade e ser suficientemente 
resistente	para	não	ser	facilmente	violada	por	acção	mecânica	inadvertida.
Isolamento rígido
Materiais	de	 isolamento,	 tais	como	poliestireno,	poliuretano	e	materiais	 fenólicos,	provaram	serem	satisfatórios	










As vantagens básicas, para além das económicas, da utilização de painéis de isolamento são a simplificação da 
reparação	e	manutenção	devido	à	sua	superfície	exterior	servir	também	como	retardador	de	vapor	e	ser	acessível.	
Esta	é	uma	grande	vantagem	se	a	estrutura	vier	a	ser	alargada	no	futuro.
Aplicação de espumas de isolamento 
Este	 método	 de	 aplicação	 ganhou	 grande	 aceitação	 como	 resultado	 do	 desenvolvimento	 do	 isolamento	 de	
poliuretano e do equipamento para instalação. As máquinas portáteis com mangueiras de spray alimentam o 
isolamento	 nas	 cavidades	 das	 paredes,	 pavimento	 e	 tectos,	 para	 encher	 sem	 juntas	 o	 espaço	 fornecido	 para	
construção	de	isolamento	monolítico.	No	entanto,	dado	que	este	material	não	oferece	grande	resistência	ao	vapor,	
a	sua	aplicação	na	construção	de	pavimentos	deve	ser	limitada.
2.6.2 - Resistência térmica do isolamento
O	 valor	 da	 resistência	 térmica	 (R)	 do	 isolamento	 necessário	 varia	 com	 a	 temperatura	 mantida	 no	 espaço	 de	










Pavimentos Paredes/ tectos suspensos Telhados
4	a	10 Isolamento	do	perímetro	c) 4.4 5.3	a	6.2
-4	a	2 3.5 4.2	a	5.6 6.2	a	7.0
-23	a	-29 4.8 a 5.6 6.2	a	7.0 7.9 a 8.8
-40	a	-46 5.3	a	7.0 7.9 a 8.8 8.8 a 10.6
Se	 um	 armazém	 de	 refrigerados	 puder	 vir	 a	 ser	 convertido	 num	 armazém	 de	 congelados	 no	 futuro,	 deve-se	
considerar	o	 isolamento	da	 instalação	com	valores	R	mais	elevados	para	aquela	que	é	expectável	vir	a	ser	a	


























Desde tempos imemoráveis o Homem debateu-se com a problemática da conservação de géneros alimentícios, 




sejam	 inteiramente	 adequados	 a	 prolongar	 o	 período	 de	 preservação	 dos	 alimentos.	 Como	 a	 conservação	













Quando em meados do século XIX o Homem descobriu a propriedade frigorigénea dos gases, isto é, a capacidade 




O sector da refrigeração teve uma franca expansão nos países desenvolvidos após a 2ª Guerra Mundial, data 
quando as cadeias de frio começaram a ser estabelecidas. No entanto, a evolução em tecnologias e em fluidos 
refrigerantes foi mais lenta, e apenas em 1987 com a assinatura do Protocolo de Montreal, é que o sector da 
refrigeração iniciou modificações profundas que permitiram hoje em dia a existência de uma gama larga de novos 
fluidos refrigerantes e tecnologias alternativas.
A produção de frio artificial baseia-se no princípio físico de acordo com o qual todo o fenómeno de evaporação 
é	 acompanhado	 pela	 dissipação	 de	 calor.	 Assim,	 será	 necessário	 construir	 um	 sistema	 baseado	 naquele	
princípio,	que	funcione	continuamente,	isto	é	em	circuito	fechado,	que	extrai	o	calor	de	um	determinado	recinto	
hermeticamente	fechado.
Tipicamente,	os	sistemas	de	 refrigeração	 fazem	uso	de	um	ciclo	 termodinâmico	de	compressão	de	vapor	que	
será alvo de posterior descrição. Os fluidos utilizados no ciclo de refrigeração são vulgarmente designados por 
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fluidos frigorigéneos. Os fluidos frigorigéneos usados no início da actividade comercial e industrial da refrigeração 
eram o amoníaco, o dióxido de enxofre e o cloreto de metilo. Dadas as propriedades destes fluidos, o processo 
de refrigeração era, por vezes, perigoso, explosivo, inflamável e tóxico. Além do que, necessitavam de pressão 
elevada	para	atingir	capacidade	frigorigénea	necessária	à	fabricação	económica	de	gelo.
As características destes fluidos têm em consideração os seguintes requisitos de modo a tornarem a sua utilização 
em ciclos de compressão de vapor mais eficiente e segura:
•  O fluido deverá evaporar-se em condições de pressão não demasiado baixa e de temperatura suficientemente 
baixa, de modo a serem conseguidas temperaturas na superfície do evaporador suficientemente baixas de 
modo a que a transferência de calor com o fluido que contacta permita refrigerá-lo, fluido esse que, por sua 
vez,	irá	contactar	com	os	alimentos;
•  A compressão do fluido deverá permitir liquefazê-lo a uma temperatura não muito superior à de um fluido 
barato	e	acessível,	pelo	que	não	poderá	atingir	uma	pressão	e	uma	temperatura	crítica	no	circuito,	já	que	não	
seria	condensável;
•  A compressão do fluido deverá poder ser feita sem atingir grandes valores de pressão, uma vez que estes 
obrigam	a	grandes	taxas	de	compressão	e	a	um	aumento	de	custo	do	compressor;
•  O fluido deve ainda ter um calor de vaporização tão elevado quanto possível, à temperatura de evaporação, 
para	se	poder	utilizar	um	caudal	em	massa	não	muito	elevado;
•  O fluido, no estado de vapor, deverá ter um volume específico tão baixo quanto possível, para que o caudal 
a	comprimir	seja	também	tão	baixo	quanto	possível,	não	obrigando	a	um	esforço	tão	grande	de	compressão,	
ou	a	um	compressor	de	maiores	dimensões;
•  O fluido não deverá congelar a uma temperatura próxima da do evaporador. A congelação do fluido iria impedir 
o	sistema	de	realizar	o	propósito	para	o	qual	foi	projectado,	já	que	na	proximidade	do	ponto	de	congelação	o	
aumento da viscosidade do fluido poderia anular ou reduzir a taxa de transferência de calor;
•  O fluido a utilizar deverá ser quimicamente estável, na gama de pressões e temperaturas a utilizar, em 
mistura com o lubrificante ou relativamente ao material de que é construído o equipamento, de modo a evitar 
a	corrosão	no	equipamento;
•  O fluido deverá apresentar um baixo custo, permitir uma fácil detecção de fugas, de preferência não inflamável/
explosivo,	 isoladamente	 nem	 em	 misturas	 com	 o	 ar.	 De	 preferência	 deverá	 ser	 não	 tóxico,	 mas	 no	 caso	
de	apresentar	um	qualquer	grau	de	 toxicidade,	deverá	ser	 fácil	 de	prevenir	 com	a	utilização	de	sistemas	
simples;
•  Adicionalmente, fluido não deverá ser prejudicial ao ambiente, nomeadamente, à destruição da camada de 
ozono	em	caso	de	ocorrência	de	fugas.
Somente em 1932 foi descoberto o Refrigerante 12 (R12), mais conhecido como Freon 12. Este clorofluorcarboneto 
(CFC)	que	tem	a	característica	de	ser	endotérmico	quando	expande	ou	quando	vaporiza.	O	Freon	é	um	gás	inerte	
(não inflamável, não explosivo, não tóxico e não corrosivo). A pressão necessária para que suas propriedades 
frigorigéneas	ocorram	com	transferência	apreciável	de	calor	para	ser	aplicada	praticamente,	era	bem	inferior	à	




Na Tabela 3.1 é apresentada a comparação das características dos fluidos frigorigéneos: Amoníaco e do Freon 12.









Temperatura	de	fusão -78 ºC -158 ºC
Entalpia	de	vaporização Muito	elevada 1/8 do NH
3
Estabilidade Ataca	o	Cobre	e	ligas	de	Cobre Não	corrosivo






sustentável,	 possuem	 duas	 componentes	 principais:	 as	 emissões	 para	 a	 atmosfera	 de	 determinados	 gases	
refrigerantes	utilizados	nos	sistemas	de	refrigeração	e	a	emissão	de	dióxido	de	carbono	resultante	da	geração	de	
energia	requerida	para	o	funcionamento	desses	sistemas.	As	emissões	para	a	atmosfera	de	CFCs	e	numa	menor	
escala, as emissões de hidroclorofluorcarbonetos (HCFCs), exercem efeitos de redução da camada de ozono, 
sendo	64	%	da	produção	destinada	ao	uso	em	sistemas	de	 refrigeração	e	ar	condicionado	conforme	 indicado	
em	AFEAS	(2001).	O	impacto	das	substâncias	causadoras	da	redução	da	camada	de	ozono	é	quantitativamente	
medido	 através	 do	 seu	 Ozone Depleting Potential	 (ODP)	 Estas	 duas	 famílias	 de	 refrigerantes	 também	 são	
incluídas	nos	elementos	que	contribuem	para	o	aquecimento	global	da	Terra	devido	ao	efeito	de	estufa.	Embora	




HCFCs. O objectivo do protocolo de Quioto, que ainda não foi ratificado por um número suficiente de países de 
modo	a	tornar-se	numa	força	motriz	de	alteração	de	comportamentos,	consiste	na	redução	em	5	%	das	emissões	
de seis gases, entre os quais se encontram os HFCs, entre 1990 a 2008 e 2012. Os benefícios ambientais das 
estratégias delineadas são avaliados segundo uma medida objectiva de mérito ambiental, baseada na definição de 
um	ciclo	de	vida	real	-	Life Cycle Climate Performance	(LCCP),	que	pondera	a	globalidade	do	impacto	ambiental	
durante	o	ciclo	de	vida	do	sistema	de	 refrigeração,	embora	esta	medição	 também	possa	ser	efectuada	com	o	
Global Warming Potential (GWP). De modo a combater o aquecimento global, as estratégias fundamentais a 
seguir	 consistem	 na	 redução	 do	 consumo	 energético,	 redução	 nas	 emissões	 de	 refrigerantes,	 investigação	 e	




O	conceito	Total Equivalent Warming Impact	 (TEWI)	 leva	em	conta	não	só	as	emissões	directas,	mas	também	
indirectas	de	gases	utilizados	nos	sistemas	de	refrigeração	que	contribuem	para	o	efeito	de	estufa.	Os	valores	
médios	das	emissões	directa	e	indirecta	do	impacto	total	do	sector	da	refrigeração	no	aquecimento	global	foram	
estimados respectivamente em 20 % devido a fugas de fluidos refrigerantes das instalações de refrigeração, e em 
80 % devido às emissões indirectas de dióxido de carbono gerado pela produção (essencialmente eléctrica) de 
energia	requerida	para	o	funcionamento	dos	sistemas	(IIR,	2000).
Por	imperativos	ambientais	relacionados	com	a	protecção	da	camada	de	ozono	devido	à	libertação	de	gases	com	
efeito de estufa, isto é, os fluidos frigorigéneos contendo cloro, as novas unidades frigoríficas e de ar condicionado 
usam hidrofluorocarbonetos (HFC), que apenas contêm como halogéneo o flúor, como substitutos dos fluidos 
frigorigéneos	CFCs.	
Por	exemplo,	o	R134a	é	um	substituto	do	R12,	o	qual	possui	propriedades	semelhantes	às	do	R12,	mas	não	provoca	
a destruição da camada de ozono. Outros fluidos frigorigéneos também têm sido progressivamente utilizados para 
a	substituição	do	R12.	Entre	estes,	encontram-se	o	R600	(n-butano),	R600a	(iso-butano)	ou	R600b	(ciclo-pentano)	
preferencialmente utilizados em equipamentos domésticos. Todavia, os fluidos frigorigéneos hidrocarbonetos 
clorados	são	ainda	os	mais	empregues,	 já	que,	embora	os	sistemas	mais	antigos	que	 foram	concebidos	para	
trabalhar	com	R12	possam	ser	alterados	para	R134a,	não	tem	sido	tomada	uma	acção	consciencializadora	para	
substituir os fluidos frigorigéneos, nomeadamente em pequenos sistemas domésticos.
Tabela 3.2 - Propriedades dos fluidos frigorigéneos de uso doméstico
PROPRIEDADES R12 R134a R600a
Massa	molar	[kg/mol] 0.121 0.102 0.058
Temperatura	ebulição	[K] 243.2 246.6 261.5
Temperatura	crítica	[K] 388 374 408
Pressão	critica	[MPa] 4.01 4.07 3.65
Densidade	(25	ºC)	[kg/m3] 1470 1370 600
Pressão	de	vapor	(25	ºC)	[kPa] 124 107 58
Entalpia	de	vaporização	(25	ºC)	[kJ/kg] 163 216 376
Exemplos de fluidos frigorigéneos inorgânicos comuns são o amoníaco (R717), dióxido de carbono (R744), azoto 
(R728), neon (R720), água (R718), etc. Como exemplos de fluidos frigorigéneos orgânicos podem ser indicados 














Hidrogénio (R702a) -252 -240 12,8 -
Azoto (R728) -196 -147 34,0 -
Ar	(R729) -195 -141 37,7 -
Etileno	(R1150) -104 +9 50,4 -100		a		-73
Dióxido	de	carbono	(R744) -79 +31 73,9 -
Propileno	(R1270) -48 +92 46,6 -45		a		-10
Propano	(R290) -42 +97 42,4 -40		a		-5
Amoníaco	(R717) -33 +132 113,0 -35		a		0
Tetrafluoroetano (R134a) -26 +101 40,6 -26		a		15
Butano	(R600) -1 +152 38,0 -
Água (R718) +100 +374 221,0 +7		a		+50
Nota: Uma forma rudimentar, mas simples, de avaliar a aplicabilidade de um dado fluido como frigorigéneo num ciclo de 
refrigeração, consiste na determinação da sua temperatura de ebulição normal. Quanto mais baixa for a temperatura, menor 
será o nível de arrefecimento que se poderá alcançar no sistema.
Idealmente e numa fase inicial de selecção, os fluidos frigorigéneos deverão ser avaliados através das propriedades 
apresentadas	na	Tabela	3.4	seguinte.
Tabela 3.4 - Características relevantes dos fluidos frigorigéneos








































Figura 3.1 - Esquema do processo de refrigeração
O funcionamento destes sistemas pode ser avaliado através do denominado Coeficiente de Performance 
(Coefficient Of Performance – COP) da bomba de calor ou do equipamento de refrigeração, análogo à eficiência 
térmica	(
th






•  O efeito refrigerante q [kJ/kg], que é o calor removido à fonte fria por unidade de massa de fluido 
refrigerante;
•	A	capacidade	de	refrigeração	Q	[kJ/s],	que	é	a	taxa	de	calor	removida	à	fonte	fria.

















mecânicos. De forma a evitar estas dificuldades práticas no ciclo de refrigeração, foram feitas duas modificações 
(Figura	3.3):
•	O	dispositivo	de	expansão	foi	substituído	por	uma	válvula;

































3.4	-		Componentes essenciais de um sistema de refrigeração por 
compressão de vapor
Antes	 de	 avançar	 para	 análise	 dos	 ciclos	 de	 refrigeração,	 são	 apresentados	 esquematicamente	 os	 quatro	
componentes principais dos sistemas frigoríficos de compressão de vapor: evaporador, compressor, condensador 
e	válvula	de	expansão,	de	forma	a	familiarizar	o	leitor	com	os	sistemas	disponíveis	no	mercado.
3.4.1 - Compressor
Equipamento destinado aumentar a pressão de um gás ou escoamento gasoso. Ao comprimir o fluido frigorigéneo 
na	forma	de	vapor,	para	além	de	aumentar	a	sua	pressão,	aumenta	a	sua	temperatura	do	vapor,	até	um	valor	
situado suficientemente acima do valor de temperatura de um fluido abundante e barato, ar ou água, que será 
utilizado	na	sua	condensação.
Os compressores utilizados nos equipamentos de refrigeração operam com fluidos bastante específicos e em 
condições	 de	 sucção	 e	 descarga	 pouco	 variáveis,	 possibilitando	 assim	 o	 seu	 fabrico	 em	 série.	 Consoante	 o	
funcionamento	podem	ser	subdivididos	em	dois	grandes	grupos:
•	Volumétricos ou de deslocamento positivo:	rotativos,	alternativos,	de	parafuso,	scroll, swing;
•	Roto dinâmicos ou de deslocamento cinético:	centrífugos	e	axiais.
Adicionalmente,	consoante	o	tipo	de	acesso	ao	seu	interior,	podem	ser	subdivididos	em:
•	Aberto:	compressor	separado	do	motor	sendo	a	transmissão	usualmente	efectuada	por	correias;




Equipamento destinado a permitir a que o fluido frigorigéneo comprimido, no estado gasoso, dissipe calor para 
um fluido que constitui o meio externo. Durante este processo de transferência de calor, o fluido perde energia 




Equipamento destinado a permitir que onde o fluido frigorigéneo receba calor do meio que se pretende arrefecer. 
Não é mais do que um permutador de calor que arrefece um fluido exterior a uma temperatura constante (a 
temperatura de vaporização do fluido frigorigéneo à pressão de trabalho). Durante este processo de transferência 
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3.4.4 - Válvula de expansão
Equipamento destinado a permitir o controlo do caudal de fluido frigorigéneo condensado ao evaporador, servindo 
assim	como	órgão	de	separação	entre	a	zona	de	pressão	mais	elevada	e	a	zona	de	pressão	mais	baixa	no	circuito	




Em	 termos	genéricos	o	 recurso	a	válvulas	electrónicas	permitem	um	melhor	 rendimento	da	 instalação	quando	
comparado	com	o	rendimento	que	as	válvulas	convencionais	permitem.







3.4.6 - Equipamento de regulação e controlo
Os	equipamentos	de	regulação	e	controlo	normalmente	existentes	num	equipamento	de	refrigeração	destinam-se	






eficiência do sistema depende dum correcto posicionamento dos sensores.
3.5	-	Ciclo de refrigeração por compressão de vapor
Os	processos	ocorridos	num	ciclo	de	refrigeração	por	compressão	de	vapor	retratam	as	alterações,	de	temperatura	
e de pressão responsáveis pelas transferências de calor, que o fluido frigorigéneo sofre (Figura 3.4). Um modo 
gráfico de esboçar os processos que ocorrem num ciclo é através dos diagramas de estado. Há vários tipos de 
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diagramas	que	podem	ser	utilizados	para	este	efeito,	sendo	os	mais	usuais	os	que	relacionam	as	propriedades	do	



















Figura 3.4 - Representação esquemática do ciclo ideal





















Figura 3.5 - Ciclo de compressão de vapor ideal
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No	diagrama	de	Mollier	(p-h)	podem	ser	distinguidas	as	seguintes	regiões:
•		Ponto 1  Ponto 2: O fluido frigorigéneo entra no compressor como vapor saturado sofrendo uma 
compressão	adiabática,	isto	é,	sem	trocas	de	calor	com	o	exterior	(aliás	isentrópica,	a	entropia	constante)	no	
compressor até a pressão de condensação. Durante este processo a temperatura do fluido aumenta acima 
da	temperatura	do	meio	envolvente;
•		Ponto 2  Ponto 3: O fluido frigorigéneo entra no condensador como vapor sobre aquecido onde é 
realizada	 a	 dissipação	 de	 calor	 isotérmica	 até	 atingir	 o	 estado	 de	 liquido	 saturado,	 todavia,	 com	 uma	
temperatura	superior	à	do	meio	envolvente;
•		Ponto 3  Ponto 4:	Expansão	do	 líquido	após	condensação	a	entalpia	constante	através	de	um	tubo	
capilar ou válvula de expansão com o objectivo de regular a admissão de fluido frigorigéneo ao evaporador. 
Durante este processo a temperatura do fluido desce abaixo da temperatura do espaço que se pretende 
refrigerar. O arrefecimento provoca uma diminuição da pressão, sendo o fluido frigorigéneo parcialmente 
vaporizado;
•		Ponto 4  Ponto 1:	Absorção	de	calor	do	espaço	que	se	pretende	refrigerar	no	evaporador,	sendo	o	seu	
estado	alterado	para	vapor	saturado	e	retornando	ao	Ponto	1.








 Potência calorífica [W];
h	 Entalpia,	[kJ/kg];























































Consequentemente,	 é	 irreversível	 pois	 não	 é	 isoentrópico:	 isto	 é,	 um	 processo	 adiabático	 isoentálpico	 não	 é	
isoentrópico.


































Figura 3.6 - Ciclo de refrigeração real
Os	desvios	que	ocorrem	nos	processos	podem	ser	descritos	como:
•  O fluido frigorigéneo que abandona o evaporador e entra no compressor poderá não estar no estado de vapor 
saturado, já que não é possível controlar precisamente o estado do fluido. Esta consequência deve-se em 
grande parte ao processo de transferência de calor entre o fluido frigorigéneo e o ambiente envolvente. Para 
tal, o sistema é projectado para que o fluido à entrada do compressor se encontre sobre-aquecido;
•  Perdas de pressão significativas na tubagem entre o evaporador e o compressor por efeito de atrito e por 




•		O	 processo	 de	 condensação	 poderá	 não	 ser	 completo	 devido	 a	 perdas	 de	 pressão	 fazendo	 com	 que	 o	
fluido à saída do condensador não se encontre no estado de liquido saturado. Assim, torna-se adequado sub 
arrefecer o fluido antes de passar pela válvula de expansão.
Assim,	sendo	o	objectivo	de	um	ciclo	de	refrigeração,	a	remoção	de	calor	do	ar	ambiente	a	ser	refrigerado,	o	seu	







































O frio constitui o único meio de conservação de alimentos no seu estado natural. Porém apenas se revela eficaz 
caso	seja	aplicado	com	continuidade,	desde	a	produção	dos	produtos	até	ao	seu	consumo.
A	 temperatura	 é	 um	 factor	 importante	 para	 manter	 a	 qualidade	 dos	 alimentos	 armazenados,	 a	 diminuição	 da	
temperatura	 faz	com	que	ocorra	uma	diminuição	da	velocidade	das	reacções	que	produzem	a	deterioração	da	
qualidade	dos	alimentos.	O	efeito	conservador	do	frio	baseia-se	na	inibição	total	ou	parcial	dos	principais	agentes	
responsáveis	 pela	 alteração	 dos	 alimentos.	Assim,	 a	 aplicação	 do	 frio	 nas	 suas	 vertentes	 mais	 importantes	 –	
refrigeração	e	congelação	-,	permite	alargar	a	vida	útil	dos	alimentos,	quer	sejam	frescos	ou	processados,	durante	





pontos mais deficientes da cadeia de frio.
Os	equipamentos	de	frio	nos	pontos	de	venda	podem	ser	de	diversos	tipos	(e.g.	horizontais,	verticais,	abertos,	







4.2	-	O mercado mundial de equipamentos de refrigeração
Do	ponto	de	vista	económico	os	equipamentos	de	refrigeração	comercial	em	utilização,	são	aproximadamente	10	
milhões, correspondendo a vendas anuais de 18,6 mil milhões de dólares, subdivididas pelas categorias indicadas 
na	Tabela	4.1	(IIR,	2002).
Tabela 4.1 - Vendas anuais de equipamentos de refrigeração
CATEGORIA
VENDAS ANUAIS








No	 entanto,	 estima-se	 que	 a	 procura	 mundial	 de	 equipamentos	 de	 refrigeração	 comercial	 aumente	 5,3	%	
anualmente (incluindo o aumento de preços) até 2008 para cerca de 26 mil milhões de dólares, com os países 
em	 desenvolvimento	 a	 registarem	 os	 ganhos	 mais	 elevados	 (Freedonia,	 2005).	 Esta	 situação	 constitui	 uma	
melhoria substancial relativamente ao período 1998-2003, reflectindo um crescimento económico acelerado na 
Europa	oriental	e	em	outras	regiões	em	desenvolvimento.	O	desenvolvimento	económico	irá	promover	a	maioria	
dos	 sectores	 consumidores	 de	 equipamentos	 de	 refrigeração	 nestas	 regiões.	 Os	 mercados	 mais	 promissores	
encontram-se na América Latina e na região Ásia/Pacifico, onde o crescimento da população e a tendência de 
melhoria	 da	 qualidade	 de	 vida	 estimularão	 a	 procura	 de	 equipamentos	 de	 refrigeração	 comercial.	 É	 visível	 a	
distância	que	separa	os	países	 industrializados	dos	países	em	desenvolvimento,	pois	apenas	33	%	do	número	
de frigoríficos produzidos anualmente se destina a países subdesenvolvidos embora 80 % da população mundial 
habite	nesses	mesmos	países	(IIR,	2002).	A	China	apresentará	um	dos	maiores	aumentos	na	procura,	estimando-
se cerca de 8 % por ano até 2008. A Índia também exibirá um forte ganho devido à industrialização e ao aumento de 
investimento fixo. A América Latina, em particular o México e a Argentina irão beneficiar da recuperação económica 
a	 seguir	 à	 recessão	 que	 sofreram	 no	 início	 da	 década	 de	 2000.	 Os	 países	 desenvolvidos	 da	 E.U.A.,	 Europa	
Ocidental e região Ásia/Pacifico como sejam Austrália, Hong Kong, Japão, Nova Zelândia, Singapura e Coreia 
do	 Sul,	 apresentam	 já	 mercados	 estáveis	 de	 equipamentos	 de	 refrigeração	 comercial.	 Para	 os	 mercados	 dos	
E.U.A., Japão e Europa Ocidental apresentam-se previsões até 2008 de um crescimento abaixo da média quando 
comparados	 com	 os	 dos	 países	 subdesenvolvidos,	 embora	 com	 um	 melhor	 desempenho	 que	 o	 registado	 no	
período 1998-2003. Em toda esta análise, os equipamentos que liderarão o mercado de venda de equipamentos 
de	refrigeração	comercial,	serão	os	armários	e	ilhas	de	refrigeração,	seguidos	dos	expositores	abertos.	No	caso	
particular	dos	países	desenvolvidos	e	tendo	como	referência	os	E.U.A.,	prevê-se	que	a	procura	de	equipamentos	





para unidades de cuidados de saúde, assim como para investigação médica e científica.
Actualmente,	 a	 importância	 do	 sector	 da	 refrigeração	 comercial	 tem	 vindo	 a	 ser	 acentuada	 pela	 necessidade	
crescente	de	produtos	alimentares	frescos	ou	congelados	nas	áreas	urbanas,	que	na	generalidade	são	produzidos	
e	processados	noutras	áreas	e	que	têm	necessidade	fundamental	de	serem	mantidos	em	condições	de	preservação	

















Face	 ao	 cruzamento	 de	 dados,	 os	 programas	 de	 conservação	 de	 energia	 implementados	 em	 território	 Norte-
Americano,	 destinados	 ao	 sector	 comercial	 dão	 um	 ênfase	 particular	 à	 iluminação	 e	 aos	 equipamentos	 de	
Aquecimento,	Ventilação	e	Ar	Condicionado	(AVAC),	já	que	constituem	65	%	do	consumo	anual	de	energia	primária	
(produção,	distribuição	e	perdas	de	transmissão)	(EIA,	1995;	ADL,	1993).	Todavia,	todo	o	tipo	de	equipamentos	
utilizados	 no	 sector	 da	 refrigeração	 comercial	 constitui	 cerca	 de	 20	%	 desta	 carga.	 Os	 equipamentos	 de	
refrigeração	consomem	aproximadamente	2,3%	da	electricidade	total	dos	edifícios	comerciais	dos	Estados	Unidos	
(ASHRAE, 2006). Já em 1996 se estimava que o consumo anual de energia primária nos Estados Unidos no 
sector	da	refrigeração	comercial	fosse	de	aproximadamente	291	TWh	(ADL,	1996).	Na	Figura	4.1	é	apresentada	a	
contribuição	dos	distintos	elementos	que	constituem	o	consumo	energético	de	um	supermercado,	com	um	volume	
de	vendas	de	2	mil	milhões	de	dólares	e	uma	área	de	4650	m2 (Komor et al., 1998). Os supermercados possuem 
uma	das	 intensidades	de	uso	de	electricidade	mais	elevadas	dos	edifícios	comerciais,	correspondendo	a	1650	
MJ/m2 por ano (Komor et al., 1998). Na Figura 4.2 é apresentada esta estimativa diferenciada pelos distintos 
equipamentos de refrigeração comercial, tendo em consideração que tanto na denominação “Grandes superfícies 


























Figura 4.2 - Consumo de energia primária no sector da refrigeração comercial (291 TWh)
Fonte: (ADL, 1996)
A	evolução	do	consumo	energético	de	electricidade	discriminado	pelos	equipamentos	de	refrigeração	comercial	
nas análises realizadas em 1999 foi de: em qualquer tipo de equipamento, 485 TWh; em câmaras, 406 TWh; em 
expositores, 424 TWh, o que reflecte o aumento do número de unidades em serviço (EIA, 1999).
A	análise	efectuada	(ADL,	1996)	indica	que	existem	grandes	potencialidades	de	redução	do	consumo	energético	
final e de energia primária em cerca de 78 TWh (≈ 27 %), através de desenvolvimentos nas tecnologias actuais e 
assumindo	a	implementação	de	tecnologias	economicamente	mais	atractivas	em	todos	os	tipos	de	equipamentos.	
A	Figura	4.3	 traduz	o	potencial	 de	 redução	do	consumo	de	energia	primária	 subdividida	pelos	 vários	 tipos	de	































Tabela 4.2 - Potencial de redução do consumo de energia eléctrica para as várias tecnologias
TECNOLOGIAS
POTENCIAL DE REDUÇÃO DO CONSUMO ENERGÉTICO






















condições ambiente, padrões de carga, entre outros, influenciam directamente a temperatura dos produtos, a qual 
deverá	permanecer	o	mais	estável	possível	e	próxima	do	seu	valor	adequado	e	necessário	à	conservação.





um estabelecimento comercial alimentar. Assim, verifica-se que a correcta escolha dos equipamentos refrigerados 





i) temperatura positiva, nos quais a temperatura do evaporador é mantida entre -18 e 4,5 ºC e a temperatura dos 
produtos	acima	da	 temperatura	de	congelação;	e	 ii)	 temperatura	negativa,	cuja	 temperatura	do	evaporador	se	
encontra entre -40 e -18 ºC e os produtos alimentares são conservados abaixo da temperatura de congelação.
Os	tipos	principais	de	equipamentos	de	refrigeração	destinados	à	conservação	e	exposição	em	frio	de	produtos	






tipicamente	 destinados	 à	 exposição	 e	 conservação	 em	 frio	 de	 produtos	 congelados,	 embora	 também	 se	
encontrem	versões	de	temperatura	positiva	para	a	conservação	de	produtos	alimentares	frescos;
•		Vitrinas,	destinadas	à	exposição	e	conservação	de	produtos	de	pastelaria	e	bar,	talho	e	charcutaria,	peixaria	
e afins. Este último tipo de equipamento é, por norma, fechado ao público.
As distintas tipologias encontram-se exemplificadas na Figura 4.4.
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Vertical	(mural) Horizontal (ilha) Vitrina
Figura 4.4 - Equipamentos expositores refrigerados (Cortesia: JORDÃO Cooling Systems®)
Cada	tipo	de	produto	alimentar	perecível	possui	características	físicas	particulares,	distintos	modos	de	manuseamento	
e	diferentes	exigências	de	exposição,	pelo	que	a	instalação	num	supermercado	típico	de	equipamentos	expositores	
refrigerados de temperaturas positivas e negativas subdivide-se em 68 e 32%, respectivamente conforme indicado 
na	Figura	4.5.	Ainda,	os	equipamentos	expositores	refrigerados	verticais	destinados	à	conservação	de	produtos	






Figura 4.5 - Distribuição dos equipamentos expositores refrigerados por temperatura de serviço
Os	equipamentos	expositores	 refrigerados	são	projectados	para	comercializar	produtos	alimentares	perecíveis	
tirando	 partido	 do	 reduzido	 tempo	 de	 armazenamento,	 no	 entanto,	 é	 fundamental	 uma	 correcta	 manutenção	
da	 temperatura	 dos	 produtos	 de	 modo	 a	 manter	 a	 sua	 segurança	 alimentar.	 Face	 aos	 dados	 das	 doenças	 e	
mortes	provocadas	pela	ingestão	de	alimentos	deteriorados,	o	FDA	(Food	and	Drug	Administration)	recomenda	
que	a	temperatura	do	núcleo	de	produtos	de	talho/charcutaria,	aviário,	pastelaria	e	padaria,	peixaria,	lacticínios,	
e	 leguminosos	 não	 exceda	 5	 ºC	 durante	 toda	 a	 cadeia	 de	 frio	 (FDA,	 2001).	 Na	Tabela	 4.3	 são	 apresentadas	
as temperaturas de descarga do ar refrigerado recomendadas pela ASHRAE (ASHRAE, 2006), em função dos 
diferentes	tipos	de	produtos	que	o	equipamento	expositor	refrigerado	albergará.
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Tabela 4.3 - Temperatura de descarga de ar refrigerado
TIPO DE EQUIPAMENTO
TEMPERATURA DE DESCARGAa) (ºC)
MÍNIMA MÁXIMA
Lacticínios









	 Área	de	exposição 2,2b 3,3b
Carne	fumada



























a A temperatura do ar refrigerado é medida à saída da grelha de descarga.
b A carne fresca sem qualquer tipo de empacotamento deverá ser conservada em expositores refrigerados fechados ao ar 
ambiente. A carne deverá ser introduzida no equipamento com uma temperatura interna de 2,2 ºC, pelo que o equipamento 
deverá ser capaz de manter esta temperatura na zona de exposição e conservação de modo a reduzir a desidratação da carne 
e segurança alimentar.
c A temperatura mínima de conservação de gelados não é critica à excepção da proporcionalidade com o consumo energético 
do equipamento.










irá formar uma cortina de ar, que acabará por se desenvolver entre as grelhas de insuflação e de aspiração.
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Figura 4.6 - Configuração típica de um expositor refrigerado vertical aberto (Cortesia: JORDÃO Cooling Systems®)
4.3.2 - Expositores horizontais - Ilhas
As “ilhas” são expositores horizontais amplamente utilizados em estabelecimentos comerciais destinados à venda 
de produtos alimentares em regime de “self-service”, disponíveis no mercado em versões para temperaturas 
positivas	(produtos	alimentares	frescos)	e	para	baixas	temperaturas	(congelados,	gelados)	(Figura	4.7).
Figura 4.7 - Exemplificação de expositores



















No	 caso	 de	 armazenar	 produtos	 frescos,	 é	 necessário	 atender	 às	 características	 da	 vitrina,	 em	 termos	 do	
funcionamento	através	de	refrigeração	estática	ou	ventilada.
A	vitrina	com	refrigeração	estática	apresenta	a	vantagem	de	não	contribuir	para	ressequir	os	alimentos	frescos,	
visto	não	possuir	 convecção	 forçada	do	ar	 refrigerado.	Este	 facto	 implica	uma	 redução	na	área	de	exposição	







equipamento, a área de exposição aumenta e possibilita diversas configurações de colocação de prateleiras que 















forçada	 com	 a	 utilização	 de	 ventiladores	 (refrigeração	 ventilada).	 A	 escolha	 de	 uma	 das	 possibilidades	
encontra-se	 relacionada	 com	 o	 tipo	 de	 produtos	 alimentar	 que	 irá	 albergar,	 pois	 o	 primeiro	 destina-se	 a	
produtos	com	uma	temperatura	de	conservação	não	muito	reduzida,	com	a	vantagem	de	não	contribuir	para	
ressequir	os	alimentos	frescos.	No	entanto,	esta	característica	exige	um	evaporador	de	maiores	dimensões,	






O tipo de serviço poderá ser considerado semelhante ao das câmaras frigoríficas, conforme a utilização destinada 
ao	equipamento:






















•  A luminosidade:	A	sensibilidade	do	homem	aos	valores	e	nuances	cromáticos	é	particularmente	importante	
em	relação	aos	produtos	alimentares.	A	motivação	ou	dissuasão	pelo	produto	exposto	poderá	variar	apenas	
pela cor da fonte luminosa, de modo que uma reflexão cromática próxima da luz do sol permite valorizar os 
tons	naturais	dos	produtos	frescos;





de	acordo	 com	as	 condições	 médias	 de	 captação	 visual	 do	público.	Tentam	permitir	 uma	observação	 do	
produto menos condicionada pela barreira do vidro, reduzindo simultaneamente a probabilidade de reflectir 
pontos	de	luz	parasitas.
Além	 destas	 características	 genéricas,	 os	 equipamentos	 de	 refrigeração	 poderão	 ser	 fechados	 ou	 abertos	 ao	




4.4.6 - Cortinas de ar
As cortinas de ar são dispositivos frequentemente utilizados em aplicações comerciais e industriais para confinar 
e	preservar	espaços	contíguos,	com	ambientes	térmicos	distintos,	cujos	acessos	devam	ser	mantidos	abertos	por	
razões	operacionais	e/ou	comerciais.
Segundo a Norma AMCA Standard 220-91 (AMCA, 1991), uma cortina de ar é definida como um jacto de ar 
estabelecido segundo a altura e a espessura de uma abertura, com suficiente velocidade e volume para reduzir 
a infiltração de ar, isto é, a transferência de calor e de massa entre um ambiente exterior e um espaço com 
atmosfera controlada. Destinada a confinar espaços controlados, este dispositivo deverá simultaneamente, facilitar 
a	passagem	de	pessoas	e	equipamentos,	e	inibir	a	passagem	de	insectos,	pó	ou	detritos.
Dada	 a	 sua	 versatilidade,	 assiste-se	 actualmente	 a	 uma	 crescente	 utilização	 deste	 tipo	 de	 equipamentos	 em	
espaços	habitacionais,	comerciais	e	industriais	como	vedação	térmica.	Todavia,	face	ao	número	de	variáveis	que	
influenciam o desempenho dos dispositivos, torna-se imprescindível desenvolver métodos que permitam optimizar 
o seu desempenho térmico, assim como a sua eficiência energética.
Antes de mais, há que salientar que os tipos de cortinas de ar dependem da sua aplicação específica. Relativamente 
aos	 tipos	 de	 cortinas	 de	 ar,	 fundamentalmente	 podem	 ser	 do	 tipo	 não	 recirculadas,	 frequentemente	 utilizadas	
em espaços comerciais e em câmaras frigoríficas, ou então do tipo recirculadas, usualmente encontradas nos 
equipamentos	de	exposição	e	conservação	de	produtos	alimentares.
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Figura 4.8 - Influência das componentes comercial e energética dos expositores
Cortina de ar simples
Os balcões frigoríficos verticais abertos de exposição em frio (Figura 4.9) baseiam-se nas cortinas de ar para 
impedir	que	o	ar	ambiente	a	uma	temperatura	superior	penetre	no	ambiente	frio	dentro	do	balcão.
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Figura 4.9 - Influência da cortina de ar nas interacções térmicas
As cortinas de ar possuem um papel significante na interacção térmica do balcão frigorífico com o ar circunvizinho. 
O fluxo de ar de uma cortina mistura-se com o ar interior arrefecido, mas também se mistura na fronteira exterior 
com	o	ar	ambiente	do	estabelecimento.	Para	maximizar	a	mistura	na	 fronteira	 interior	e	minimizar	na	 fronteira	
exterior,	a	cortina	de	ar	deverá	possuir	um	gradiente	de	temperatura	ascendente	e	um	gradiente	de	velocidade	
descendente,	do	interior	para	o	exterior,	tal	que	o	escoamento	a	elevada	velocidade	e	baixa	temperatura	assegure	
a	mistura	na	 fronteira	 interior	enquanto	o	escoamento	a	baixa	velocidade	e	 temperatura	ambiente	na	 fronteira	
exterior	minimize	a	mistura	do	ar	refrigerado	com	o	ar	ambiente	do	local	(Figura	4.10).
Figura 4.10 - Configuração ideal dos gradientes de
temperatura e velocidade da cortina de ar
Além dos efeitos dos gradientes de temperatura e de velocidade, o fluxo de ar que abandona a grelha de descarga 
deverá seguir a mesma direcção, pelo que geralmente as grelhas de descarga apresentam uma configuração 
de	 favos	 de	 abelha,	 cujo	 objectivo	 consiste	 no	 direccionamento	 do	 escoamento	 e	 redução	 da	 intensidade	 de	
turbulência,	para	atenuar	os	mecanismos	difusivos	e	reduzir	a	mistura.
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A cortina de ar forma uma barreira térmica, que a baixos números de Reynolds, se apresenta como uma blocagem 
efectiva,	tanto	à	entrada	de	ar	ambiente	do	estabelecimento	comercial	como	à	saída	de	ar	refrigerado	do	interior	
do	expositor.
No entanto, as cortinas de ar não conseguem ser mantidas a baixos números de Reynolds e o escoamento real 
está situado no regime de transição. Quanto mais reduzidas forem as instabilidades do fluxo de ar da cortina, ou 
seja, quanto mais se reduzir o número de Reynolds de modo a tornar o escoamento completamente laminar, maior 
será	a	possibilidade	de	obter	uma	barreira	de	ar	que	reduza	efectivamente	a	uma	pequena	fracção	a	interacção	
com	o	ar	quente	e	húmido	ambiente	(Figura	4.11).
Figura 4.11 - Tendência conceptual da percentagem de interacção com o número de Reynolds
Cortina de ar tripla
Dependendo do modelo de expositor e do fim que lhe é destinado, podem ser utilizadas diversas cortinas de ar 
com	gradientes	de	temperatura	e	velocidade	não	uniformes,	cada	uma	com	a	sua	temperatura	e	velocidade.	A	
eficiência das cortinas de ar é afectada pela diferença de densidade entre o ar refrigerado e o ar ambiente, assim, 













Figura 4.13 - Cortina de ar tripla
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4.4.7 - Outras considerações
A configuração do local de instalação dos equipamentos, pequenas lojas ou grandes hipermercados, normalmente 
define o tipo de sistema refrigeração, isto é, se está localizado no equipamento ou à distância, respectivamente. 
Trata-se	de	uma	solução	com	o	intuito	de	reduzir	custos	operativos	dos	sistemas	de	refrigeração.	O	primeiro	caso	
foi	já	descrito	na	apresentação	dos	tipos	de	equipamentos	enquanto	que	o	segundo	faz	normalmente	uso	de	um	
fluido secundário que irá arrefecer o ambiente ou processo. Neste caso o fluido de transferência não é o fluido 
frigorigéneo	com	o	qual	opera	o	ciclo.
Os fabricantes destes equipamentos desenvolvem modelos que tentam confluir todas estas características, no 
entanto,	 as	 soluções	 são	 por	 norma	 obtidas	 numa	 base	 de	 compromisso,	 melhorando	 uma	 característica	 em	











Segundo ASHRAE (2006), os equipamentos expositores refrigerados podem ser diferenciados em função 
da	comercialização	do	 tipo	de	produto	alimentar	a	que	se	destinam.	Esta	diferenciação	 resulta	das	exigências	
particulares	de	cada	produto	alimentar	no	que	respeita	à	sua	exposição	e	conservação	em	frio.
4.5.1 - Versão de lacticínios
Os	produtos	de	instalados	em	equipamentos	expositores	refrigerados	na	versão	de	lacticínios	incluem	artigos	com	
um significativo volume de vendas diário, tal como o leite, manteiga, ovos, e margarina. Incluem também outros 
produtos	tais	como	queijo	fresco,	produtos	de	pastelaria,	e	outros	produtos	alimentares	perecíveis	que	possuam	a	
temperatura	de	conservação	na	gama	adequada.	Os	equipamentos	expositores	refrigerados	poderão	ser	do	tipo:
•		Expositor	 refrigerado	 vertical	 com	 prateleiras	 ajustáveis	 a	 toda	 altura	 de	 exposição	 e	 sem	 porta	 na	 parte	
posterior	para	permitir	o	encosto	do	equipamento	às	paredes	do	estabelecimento	comercial	 (Figura	4.14).	






Figura 4.14 - Mural na versão lacticínios multi-funcional
Fonte: (ASHRAE, 2006)




Figura 4.15 - Carro de prateleiras na versão lacticínios
Fonte: (ASHRAE, 2006)
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4.5.2 - Versão de carne
Por	 questões	 de	 segurança	 alimentar,	 a	 carne	 é	 vendida	 preferencialmente	 já	 embalada,	 embora	 o	 corte	 e	
embalagem	seja	 já	 realizado	no	 interior	do	estabelecimento	comercial.	Como	referido,	a	 temperatura	da	carne	
fresca	deverá	ser	mantida,	durante	toda	a	cadeia	de	frio,	abaixo	de	4,5	°C	para	assegurar	a	sua	qualidade.	Os	
equipamentos	expositores	refrigerados	verticais	destinados	a	albergar	este	tipo	de	produtos	são	projectados	para	
funcionar à menor temperatura possível sem congelar a carne. As temperaturas são mantidas com flutuações 




superficial da carne devido a:
•	Raios	infravermelhos	da	iluminação;




Os	equipamentos	 vulgarmente	utilizados	poderão	possuir	 diversas	 tipologias.	Nos	equipamentos	em	modo	de	
“self-service”, encontra-se normalmente carne embalada. Estes poderão ser do tipo:
•	Expositor	refrigerado	horizontal,	com	acesso	frontal	ou	posterior	opcional	(Figura	4.16);




Figura 4.17 - Mural na versão de carne
Fonte: (ASHRAE, 2006)
•		Qualquer	 um	 dos	 tipos	 anteriores	 são	 fechados	 ao	 ar	 ambiente	 por	 portas	 de	 vidro.	 Todos	 estes	 tipos	
de	 equipamentos	 são	 disponibilizados	 pelos	 fabricantes	 com	 diferentes	 características	 relativamente	 à	
iluminação,	 estrutura,	 prateleiras	 e	 outros	 acessórios.	 No	 caso	 de	 equipamentos	 que	 disponham	 de	 uma	
câmara	 refrigerada	de	armazenamento,	 raramente	esta	é	colocada	em	modo	de	self-service	e	destina-se	
unicamente	ao	armazenamento	de	produtos.
Os	 equipamentos	 expositores	 unicamente	 em	 modo	 de	 exposição,	 isto	 é,	 em	 que	 o	 cliente	 é	 servido	 por	 um	
empregado	que	lhe	fornece	o	produto	(neste	caso	carne	fresca)	que	pretende	adquirir,	podem	ser	subdivididos	nas	
seguintes	categorias:
• Vitrina, com câmara refrigerada opcional (Figura 4.18);






4.5.3 - Versão de hortofrutícolas
Os	produtos	hortofrutícolas	frescos	e	embalados	são	por	vezes	expostos	no	mesmo	equipamento.	 Idealmente,	







Figura 4.19 - Expositor vertical na versão de produtos hortofrutícolas
Fonte: (ASHRAE, 2006)
•		Devido	 à	 natureza	 dos	 produtos	 agrícolas,	 existem	 unidades	 da	 mesma	 família	 de	 equipamentos	 não	
refrigeradas	destinadas	unicamente	à	exposição	dos	produtos	sem	a	capacidade	de	os	conservar	por	frio;
•  Também é possível a configuração semelhante ao expositor vertical, mas composta por um carro de prateleiras 
que	é	carregado	no	interior	da	câmara	de	refrigeração	e	transportado	para	a	zona	de	exposição	(Figura	4.15).






Figura 4.20 - Ilha na versão de produtos congelados
e gelados com acesso unicamente por um dos lados
Fonte: (ASHRAE, 2006)
•  Outra configuração é semelhante à anterior mas permite a comercialização em ambos os lados do equipamento 
(Figura	4.21);
Figura 4.21 - Ilha na versão de produtos congelados




Figura 4.22 - Mural na versão de produtos congelados




Figura 4.23 - Mural fechado ao ar ambiente na versão






























A carga térmica com maior preponderância nos equipamentos expositores abertos é relativa à infiltração de ar 
ambiente.	Sistematizando,	as	componentes	sensíveis	e	latentes	da	carga	térmica	a	que	é	sujeito	um	equipamento	
deste	tipo,	subdividem-se	em:















Figura 5.1 - Peso relativo das componentes individuais da carga refrigerante
Fonte: (Faramarzi, 1999)

















•		Necessidades	 de	 potências	 térmicas	 de	 refrigeração	 nominalmente	 mais	 elevadas	 para	 compensar	 um	







nos equipamentos expositores abertos é relativa à infiltração de ar ambiente. Esta infiltração de ar tem influência 
no desempenho térmico e eficiência energética dos equipamentos, sendo função da velocidade e direcção do ar 
ambiente.	As	variações	em	módulo	e	direcção	da	velocidade	do	ar	ambiente	devem-se	à	localização	das	saídas	




De seguida são apresentadas uma série de equações simplificadas do cálculo da estimativa da carga refrigerante 
que	 fornecem	 directrizes	 básicas	 para	 a	 determinação	 das	 cargas	 individuais,	 de	 modo	 a	 estabelecer	 uma	
sensibilidade	mais	aguçada	 relativamente	à	magnitude	e	peso	 relativo	das	componentes	da	carga	 refrigerante	
e	constituir	uma	base	mais	precisa	para	a	simulação	de	sistemas	energéticos	de	estabelecimentos	comerciais	
(Çengel, 1998; Faramarzi, 1999). Para o estudo em causa, pretende-se fornecer uma perspicácia adicional no 
auxílio	do	cálculo	da	carga	total	de	arrefecimento	de	equipamentos	expositores	refrigerados,	de	modo	a	permitir	
uma	modelação	numérica	do	comportamento	térmico	mais	plausível.




força motriz para esta transmissão de calor. A dificuldade resume-se em determinar o coeficiente de transmissão de 





O fluxo de calor total (condutivo, convectivo e radiativo) que é introduzido no equipamento expositor através das 
superfícies	fronteira	que	envolvem	o	envelope	interior	é	calculado	através	das	resistências	térmicas	relativas	aos	
diversos	elementos	que	constituem	as	paredes	do	equipamento.











5.2.2 - Resistência térmica radiativa




	   Constante de Stefan-Boltzmann ( = 5,6678.10-8	[W/m2.K4]	),
 T  Temperatura, [K]. (índices: s, superficial; ∞, ambiente).
Por	manipulação	matemática,	obtém-se:
É de salientar que as resistências térmicas superficiais de convecção e radiação são compostas por um circuito 
térmico equivalente em paralelo, já que se reflectem como uma sobreposição de efeitos sobre as superfícies.
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   Coeficiente convectivo de transmissão de calor, [W/m2.K].
A dificuldade consiste na determinação dos coeficientes convectivos de calor, dada a variação dos tipos de 
escoamento	presentes	e	as	localizações	e	orientações	das	superfícies	que	representam	as	paredes	exteriores	e	
interiores	do	expositor.






A consideração de todos os modos de transferência de calor é realizada pela aplicação do coeficiente de transmissão 
de	calor	global,	U,	pode	ser	determinado	após	a	determinação	de	todas	as	variáveis	que	o	constituem,	tendo	em	
consideração a definição de resistências térmicas condutiva, convectiva e radiativa:
Para	equipamentos	com	paredes	grossas	e	com	baixa	condutibilidade,	a	resistência	térmica	condutiva	faz	com	que	
o coeficiente global de transmissão de calor seja tão reduzido que as resistências térmicas convectivas passam a 
possuir uma influência desprezável, pelo que podem ser omitidas dos cálculos. A componente latente da carga por 
transmissão	correspondente	ao	ganho	de	calor	por	transmissão	de	humidade	através	das	paredes	do	equipamento	
é depreciada, já que na realidade possui uma influência muito reduzida.
Após a determinação do coeficiente global de transmissão de calor, a carga de transmissão relativa à superfície 
considerada pode ser quantificada:
5.3	-	Carga térmica por infiltração de ar ambiente
A carga térmica por infiltração corresponde aos ganhos de calor associados à entrada de ar ambiente, pela cortina 

















Determinar a carga de infiltração é o aspecto mais desafiador da análise da carga refrigerante de um equipamento 
expositor refrigerado. A falta de conhecimento do desempenho térmico das cortinas de ar contribui significativamente 
para este desafio, principalmente, pela ausência de um método robusto e simplificado para determinar a quantidade 
de	ar	que	entra	no	balcão.
Actualmente, um pouco em função do objectivo final dos expositores refrigerados, que reside na exposição e 
venda	de	produtos	alimentares,	os	aspectos	estéticos	e	de	design	são	de	extrema	importância,	em	detrimento	dos	









  Calor específico, [kJ/kg K].




 g   Aceleração da gravidade, ( = 9,81 [m/s2]	),
 H Altura, [m].
Sendo	o	factor	de	densidade	dado	por:
Como os equipamentos não são herméticos, é necessário calcular a carga de infiltração por circulação transversal 
directa	 que	 advém	 do	 facto	 de	 o	 envelope	 interior	 refrigerado	 do	 equipamento	 possuir	 uma	 pressão	 negativa	
relativamente	aos	ambientes	onde	estes	mesmos	equipamentos	são	colocados,	fomentando	um	ganho	de	calor	
devido	à	entrada	directa	de	ar	ambiente	no	espaço	refrigerado.	A	seguinte	equação	representa	o	ganho	de	calor	













5.4	- Carga térmica por radiação térmica
O	 ganho	 de	 calor	 do	 equipamento	 expositor	 refrigerado	 por	 radiação	 é	 função	 das	 condições	 interiores	 do	
equipamento,	 incluindo	 as	 temperaturas,	 emissividades	 e	 áreas	 e	 factores	 forma	 das	 paredes	 interiores	 do	
equipamento,	paredes,	chão	e	tecto	do	compartimento	onde	está	introduzido	e	dos	diversos	objectos	que	estão	




Para	 simplicidade	 de	 cálculo,	 cada	 superfície	 pode	 ser	 representada	 por	 um	 conjunto	 de	 áreas	 equivalentes,	
emissividades	e	temperaturas	que	apenas	traduz	a	troca	radiativa	entre	superfícies.	No	caso	de	se	pretender	uma	
contabilização	mais	precisa,	considerando	o	meio	como	sendo	participante,	torna-se	necessário	recorrer	a	métodos	
mais elaborados, como sejam o Método de Monte Carlo (Estatístico), das Ordenadas Discretas ou das Harmónicas 


























em consideração que a Superfície 4 não possui uma resistência superficial radiativa por corresponder a um plano 
imaginário.
Colocando	na	forma	matricial	para	obtenção	da	radiosidade	em	cada	uma	das	superfícies,	obtém-se:
Sendo as temperaturas superficiais consideradas para o cálculo das radiosidades de cada uma das superfícies, as 
obtidas	através	dos	ensaios	experimentais.
Os	diversos	factores	de	forma	foram	obtidos	fazendo	uso	das	diversas	relações	entre	os	factores	de	forma	com	






 G   Irradiação, [W/m2].
Sendo	a	taxa	líquida	de	troca	de	radiação	que	abandona	a	superfície	dada	por:


















Iluminação	 de	 elevada	 intensidade	 irá	 aumentar	 a	 temperatura	 dos	 produtos	 e	 poderá	 descolorar	 a	 carne.	
A	 iluminação	 utilizada	 nos	 equipamentos	 expositores	 refrigerados	 tipicamente	 é	 constituída	 por	 lâmpadas	
fluorescentes T12 com balastro magnético com um consumo eléctrico de cerca de 0,73 A a 120 V.





5.6.1 - Carga térmica de armazenamento
A	carga	 térmica	de	armazenamento	deve-se	à	 introdução	de	produtos	alimentares	no	 interior	do	equipamento	
expositor	 refrigerado	 que	 possuem	 uma	 temperatura	 superior	 à	 temperatura	 de	 armazenamento	 pretendida.	
Geralmente considera-se a temperatura inicial dos produtos na gama 15 ≈ 20 ºC para produtos frescos e -15 ≈ 
-20	ºC	para	congelados.	Representa	a	quantidade	de	arrefecimento	exigida	para	baixar	a	temperatura	do	produto	



















as	 partículas	 de	 água	 entram	 em	 contacto	 com	 a	 superfície	 fria	 da	 serpentina	 abaixo	 da	 sua	 temperatura	 de	
orvalho, condensam e perdem o calor latente de vaporização. Se a temperatura superficial estiver abaixo do 
ponto	de	congelação,	a	água	perde	o	seu	calor	de	fusão	e	converte-se	em	gelo.	A	formação	de	gelo	na	superfície	
de transferência de calor diminui o coeficiente de transferência de calor do evaporador e além disso, aumenta a 












Consequentemente,	 as	 aplicações	 de	 refrigeração	 onde	 o	 gelo	 se	 possa	 acumular	 deverão	 utilizar	 algum	
tipo de mecanismo de descongelação, que em primeira instância podem ser classificados em mecanismos 











Tipicamente, a descongelação por resistências eléctricas ou por descarga de gás quente fornece mais calor (85 %) 
do	que	é	o	necessário	para	derreter	o	gelo	(15	%),	pelo	que	também	possuirá	uma	percentagem	elevada	na	carga	
de	arrefecimento.
A seguinte equação proporciona uma aproximação elementar para quantificar a carga de descongelação por 
resistências	eléctricas:
Enquanto	 o	 mecanismo	 de	 descongelação	 por	 descarga	 de	 gás	 quente,	 apresenta-se	 como	 um	 método	 mais	
eficiente do que o descrito no ponto anterior:
5.7.2 - Carga das resistências de anti-embaciamento
As	resistências	de	anti-embaciamento	são	usadas	principalmente	em	balcões	ou	vitrinas	com	portas	ou	laterais	de	
















como sejam a infiltração de ar ambiente, e a respiração dos produtos alimentares frescos:
A	 carga	 de	 arrefecimento	 total	 necessária	 para	 o	 correcto	 funcionamento	 do	 expositor	 refrigerado	 pode	 ser	
expressa	por:
5.9	-	Outras considerações
De acordo com os testes de laboratório realizados por Faramarzi (1999) e Gas Research Institute (2000), as 
maiores	contribuições	para	a	carga	refrigerante	total	em	equipamentos	expositores	refrigerados	abertos	são	as	
cargas por infiltração de ar ambiente e por radiação térmica. No caso de equipamentos expositores refrigerados 
verticais abertos ao ar ambiente, a carga térmica por infiltração de ar ambiente constitui cerca de 80% da carga 
refrigerante.
Porém, a infiltração poderá não representar o mesmo papel crucial para outras configurações de balcões frigoríficos. 
No	caso	de	equipamentos	expositores	refrigerados	horizontais	abertos	ao	ar	ambiente	(ilhas)	de	temperatura	negativa,	
a radiação passa a ser uma componente mais influente da carga refrigerante total, constituindo cerca de 43% do seu 
valor,	visto	que	o	plano	da	abertura	de	exposição	é	paralelo	ao	tecto	onde	estão	colocados	os	diversos	elementos	
de	iluminação.	Isto	é,	a	consideração	de	outro	tipo	de	modelo	de	equipamento	expositor	refrigerado,	alterará	o	peso	













































Figura 5.3 - Componentes da carga refrigerante total para distintos equipamentos expositores refrigerados (24 ºC, 55%)
Fonte: (Gas Research Institute, 2000)
Determinar a carga de infiltração é o aspecto mais desafiador da análise da carga refrigerante de um equipamento 
expositor refrigerado. A falta de conhecimento do desempenho térmico das cortinas de ar contribui significativamente 
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para este desafio, principalmente, pela ausência de um método robusto e simplificado para determinar a quantidade 
de	ar	que	entra	no	balcão.
















• Descrever os desafios futuros ao nível da refrigeração de produtos alimentar e apresentar as tendências futuras.
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6.1	-		Impacto dos equipamentos de refrigeração na segurança 
alimentar
Na generalidade dos casos, os transportes e a comercialização representam os elos mais deficientes da rede de 
frio. Ambos os sectores apresentam deficiências intrínsecas que motivam um crescente esforço de investigação de 
modo	a	dar	resposta	aos	cada	vez	mais	exigentes	requisitos	de	qualidade	de	frio	para	a	conservação	de	produtos	
perecíveis	e	de	racionalização	energética.	Durante	o	transporte,	a	conservação	dos	produtos	alimentares	em	frio	é	
fortemente afectada pelas condições climáticas ambientais, podendo a distribuição espacial e a flutuação temporal 
da	temperatura	afectar	a	qualidade	dos	produtos.










•  A variabilidade espacial e sazonal das condições do ar ambiente e a sua grande influência no desempenho 
energético	dos	equipamentos.	Tanto	fabricantes	como	instaladores	de	equipamentos	indicam	que	as	condições	
do ar ambiente influenciam consideravelmente o funcionamento dos equipamentos, e assim sendo, o seu 
desempenho térmico e eficiência energética.












Regra geral e também face aos resultados da análise experimental, o segundo caso é o mais usual. Define-se o 
factor de contacto (FC) da serpentina do evaporador como a eficiência de desumidificação, já que uma serpentina 




desumidificação, em que os pontos A e B correspondem às condições do ar à entrada e à saída do evaporador, 
respectivamente,	 enquanto	o	ponto	C	corresponde	às	 condições	do	ar	 à	 temperatura	de	ponto	de	orvalho	do	
equipamento. Especificamente, o factor de contacto expressa a fracção da quantidade de ar que é arrefecido 
por contacto com a superfície do evaporador. O parâmetro factor de bypass (FBP) é utilizado para expressar a 
eficiência de permutadores de arrefecimento de ar ambiente, e representa a fracção da quantidade de ar que 
atravessa	o	evaporador	sem	sofrer	alteração	da	sua	condição	psicrométrica	inicial,	i.e.,	traduz	o	complemento	do	
factor	de	contacto	(FBP		=	1	-	FC).
Figura 6.1 - Representação esquemática de um processo de arrefecimento
com desumidificação no diagrama psicrométrico
Assim,	não	é	possível	dissociar	os	efeitos	da	temperatura	e	da	humidade	relativa	do	ar	ambiente	no	desempenho	
térmico e eficiência energética, pelo que quanto maior for o FC, melhor será o desempenho térmico do equipamento 
e	consequente	segurança	alimentar	e	menor	será	o	seu	consumo	energético.	Quando	se	dá	a	condensação	do	
vapor de água na superfície do evaporador, em função da sua temperatura superficial, a água passa ao estado 












sendo o clima fortemente influenciado pela proximidade ao Oceano Atlântico. No entanto, algumas das regiões 
que o constituem apresentam características climáticas de tipo continental. O clima é fortemente influenciado pela 
orografia da região, já que várias áreas das zonas Norte e Centro ultrapassam os 1000 m de altitude. A ligeira 
variação dos factores climáticos referidos (latitude, proximidade ao oceano e orografia) é suficiente para induzir 
variações significativas na temperatura (Tabela 6.1 e Tabela 6.2) e, principalmente, na precipitação (Tabela 6.3) 
observadas	em	Portugal	Continental.
Tabela 6.1 - Temperatura média observada em Portugal Continental no período 1961-1990 (ºC)
MÍNIMO (ºC) LOCALIZAÇÃO MÁXIMO (ºC) LOCALIZAÇÃO
Anual 7 centro-interior	(terras	altas) 18 Litoral-sul
Verão 16 Serra	da	Estrela 34 Centro-interior	e	centro-sul	oriental
Inverno 2 centro-interior	(terras	altas) 12 Litoral-sul
Fonte: (Miranda et al., 2002)
Tabela 6.2 – Número de dias por ano médio com temperatura média prescrita, no período 1961-1990
MÍNIMO (ºC) LOCALIZAÇÃO MÁXIMO (ºC) LOCALIZAÇÃO
T
min
	≤	0	ºC 0 Litoral-oeste	e	sul 100 Terras	altas	do	centro-interior	
T
min
	≥	20	ºC 2 Litoral-oeste	e	sul 40 Centro-interior
T
max
	≥	25	ºC 2 Centro-interior	(localizado) 180 Centro-sul	oriental
T
max
	≥	35	ºC <	5 Norte	e	costa	litoral 30 Centro-sul	oriental
Fonte: (Miranda et al., 2002)
Tabela 6.3	-	Precipitação	média	acumulada	observada	em	Portugal	Continental	no	período	1961-1990	(l/m2)
MÍNIMO (l/m2) LOCALIZAÇÃO MÁXIMO (l/m2) LOCALIZAÇÃO
Anual 400 centro-sul	interior 3000 Litoral-norte
Verão <	50 Centro	e	sul 150 Litoral-norte
Inverno 200 Centro-sul	oriental 1400 Litoral-norte
Fonte: (Miranda et al., 2002)
Miranda	 et	 al.	 (2002)	 desenvolveram	 três	 cenários	 climáticos	 (de	 emissão	 de	 gases	 de	 estufa	 e	 com	 recurso	
a	 dados	 climáticos	 provenientes	 de	 diversos	 modelos	 globais	 e	 regionais)	 que	 constituem	 uma	 estimativa	 da	
provável	evolução	do	clima	global	ao	 longo	do	século	XXI.	Todos	os	modelos,	em	todos	os	cenários,	prevêem	
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um aumento significativo da temperatura média em todas as regiões de Portugal até ao fim do século XXI. No 
continente,	 são	estimados	aumentos	da	 temperatura	máxima	no	Verão	entre	3	ºC	na	 zona	 costeira	e	7	ºC	no	
interior,	 acompanhados	por	um	grande	 incremento	da	 frequência	e	 intensidade	de	períodos	e	 vagas	de	 calor.	
Esta previsão pode evidenciar um aumento do intervalo da temperatura diurna e uma intensificação do gradiente 
térmico	entre	o	litoral	e	interior	do	país.	Relativamente	à	precipitação,	quase	todos	os	modelos	prevêem	reduções	
na	precipitação	média	e	na	duração	do	período	de	chuva,	que	podem	atingir	valores	correspondentes	a	20	%	
a 40 % da precipitação anual. Com os dados actuais e previsões futuras, verifica-se que a influência das 
condições	ambientais	é	determinante	para	o	correcto	funcionamento	dos	equipamentos,	e	para	a	determinação	de	
metodologias	que	promovam	a	redução	do	consumo	energético	e	a	melhoria	do	desempenho	térmico.	A	grande	
maioria	 destes	 equipamentos	 encontra-se	 instalada	 em	 grandes	 superfícies	 comerciais	 que	 possuem	 controlo	
das	condições	do	ar	ambiente	para	as	quais	os	equipamentos	foram	projectados.	Variações	das	condições	do	ar	
afectam	o	seu	funcionamento.	A	instalação	destes	equipamentos	em	pequenos	estabelecimentos	comerciais	como	
pastelarias, mercearias e afins, determina uma maior influência das condições do ar ambiente, pois estas variam 
substancialmente	com	a	zona	do	País.






se traduz no aumento da formação de gelo na superfície do evaporador (Gas Research Institute, 2000). Segundo 







































Figura 6.2 - Relação entre humidade relativa do ar ambiente e volume de condensado





• A exploração da melhor eficiência energética dos refrigerantes hidrocarbonetos;
• O controlo mais eficaz da carga de refrigerante através de dispositivos de expansão por tubos capilares;
•		O	uso	mais	apropriado	dos	controlos	e	dos	pontos	de	funcionamento.	Assim,	seria	desejável	a	utilização	de	




deve-se ambicionar a optimização do seu design aliada a uma adequada selecção de componentes fiáveis, com 
principal	incidência	nos	sensores	de	temperatura,	nos	ventilo-convectores,	na	utilização	de	iluminação	apropriada,	
e	com	menor	dissipação	de	calor	para	o	espaço	de	exposição	e	conservação	dos	produtos,	e	ao	aperfeiçoamento	








segurança	da	 instalação	e	 custos	de	manutenção.	Entre	estas	distinguem-se	a	 redução	da	carga	 térmica	e	a	
melhoria	dos	componentes	do	equipamento	expositor	refrigerado.
6.2.1 - Redução da carga térmica
A redução da carga térmica apresenta-se como o primeiro passo para tentar aumentar a eficiência energética do 
equipamento	de	refrigeração.	Antes	de	mais,	a	localização	destes	equipamentos	no	interior	do	espaço	comercial	
deverá	 ser	 tal	 que	 possibilite	 minimizar:	 o	 efeito	 de	 perturbação	 da	 cortina	 de	 ar	 produzido	 pelas	 grelhas	 de	
insuflação do sistema de condicionamento de ar, assim como a transferência de calor originada por fontes de calor 
próximas	do	equipamento	ou	até	mesmo	a	luz	solar	directa.
Carga térmica por infiltração de ar ambiente
Sendo	a	carga	térmica	mais	importante	nos	equipamentos	expositores	refrigerados	verticais	abertos	ao	ar	ambiente,	
são	de	seguida	descritas	algumas	formas	de	a	reduzir:







carga térmica em 8% e a necessidade de funcionamento do compressor em 9%.
Carga térmica por radiação térmica
Com	o	objectivo	de	minimizar	a	carga	térmica	por	radiação	térmica	deverá	ser	evitada	a	colocação	de	objectos	
com	dissipação	de	calor	assinalável	junto	dos	equipamentos	expositores	refrigerados,	já	que	as	suas	temperaturas	
superficiais irradiarão calor para as superfícies na zona de exposição e conservação de produtos alimentares, 
incluindo	para	a	superfícies	dos	produtos.
A	utilização	de	cortinas	nocturnas	reduz	a	transferência	de	calor	por	radiação	térmica.
Carga térmica por condução térmica
O	aumento	da	resistência	térmica	condutiva,	quer	seja	pela	utilização	de	materiais	com	baixa	condutividade	ou	
pelo	 aumento	 de	 espessura	 de	 isolamento,	 reduz	 a	 transferência	 de	 calor	 por	 condução	 térmica	 através	 das	
paredes	que	delimitam	o	espaço	refrigerado.	Embora	a	carga	térmica	por	condução	contabilize	menos	de	5%	da	
carga	 térmica	 total	para	equipamentos	expositores	 refrigerados	de	 temperatura	positiva,	esta	parcela	aumenta	
para	cerca	de	20%	no	caso	de	equipamento	de	temperatura	negativa.
6.2.2 - Melhoria dos componentes do equipamento expositor refrigerado
A	 selecção	 cuidada	 dos	 componentes	 baseada	 na	 aplicação	 da	 comercialização	 do	 equipamento,	 nas	
características energéticas e nas dimensões adequadas pode contribuir significativamente para a melhoria da 
eficiência energética.
Evaporador
O projecto da serpentina do evaporador afecta significativamente o desempenho do equipamento de refrigeração 
(Bullard	e	Chandrasekharan,	2004).	O	correcto	dimensionamento	do	evaporador	permite	a	manutenção	de	uma	





•  Aumento da eficácia da transferência de calor: As serpentinas eficientes possuem uma maior área superficial 
de	transferência	de	calor,	composta	por	matérias	que	melhoram	as	propriedades	de	transferência	de	calor,	
absorvendo	 tanto	 calor	 quanto	 possível	 do	 ar	 através	 da	 optimização	 das	 alhetas.	 Os	 ventiladores	 dos	
evaporadores	 deverão	 ser	 seleccionados	 de	 modo	 a	 distribuírem	 uniformemente	 através	 da	 maior	 área	
superficial possível;































colocando	 as	 resistências	 em	 funcionamento	 apenas	 quando	 necessário.	 Também	 a	 utilização	 de	 sensores	




































•  A iluminação dos equipamentos de refrigeração, tipicamente é do tipo fluorescente com balastro magnético 
(T12). As lâmpadas fluorescentes com balastro electrónico permitem uma redução de aproximadamente 30% 
do	consumo	energético,	além	de	reduzir	a	carga	térmica	imputada	por	este	dispositivo	ao	equipamento.
Os	 itens	 evidenciados	 correspondem	 a	 situações	 de	 evolução	 tecnológica	 já	 disponíveis,	 no	 entanto,	 alguns	
apresentam ainda custos elevados para as aplicações generalizadas que se iriam reflectir no custo do produto. 
Paralelamente,	 são	 levadas	 a	 cabo	 investigações	 em	 diversos	 campos,	 entre	 as	 quais	 as	 desenvolvidas	
por Gaspar (2002 a 2006). Baseiam-se no desenvolvimento de modelos numéricos de Dinâmica de Fluidos 
Computacional (Computational Fluid Dynamics – CFD) do escoamento do ar com transferência de calor para 
determinar	características	geométricas	e	funcionais,	desde	a	distribuição	das	prateleiras,	as	características	das	
grelhas de insuflação e de aspiração, a distribuição dos orifícios presentes no painel frontal interior, a localização 
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e características técnicas dos mais variados dispositivos, que optimizem o desempenho térmico e a eficiência 
energética	destes	equipamentos.
Outras	 áreas	 são	 também	 fruto	 de	 investigação,	 todavia,	 algumas	 das	 recomendações	 indicadas	 por	 várias	
entidades	possuem	custos	associados	bastante	elevados,	como	sejam	a	utilização	de	painéis	de	isolamento	com	
vácuo, pois possuem um coeficiente global de transferência de calor muito reduzido; a utilização de armazenamento 
térmico nos equipamentos; e a medição e avaliação da distribuição das temperaturas e do fluxo de ar no interior 
do	espaço	refrigerado.
Todos	estes	procedimentos	pretendem	contribuir	para	minimizar	custos	operativos	e	desperdícios	 intimamente	
relacionados	 com	 segurança	 alimentar.	 No	 entanto,	 é	 necessário	 realçar	 que	 embora	 o	 rumo	 de	 optimização	
do desempenho e da eficiência energética de equipamentos de refrigeração e consequentemente da segurança 

















• Identificar a principal legislação aplicável à distribuição de produtos alimentares;










Neste capítulo é identificada a principal legislação ao nível da venda e comercialização de produtos alimentares. 







Esta	 legislação	é	complementada	ao	nível	de	 implementação	ao	 longo	das	cadeias	alimentares	com	um	outro	
conjunto de legislação sistematizado no manual “Higiene e Segurança Alimentar no Transporte de Produtos 
Alimentares” (Baptista, P., et al.,	2006).	São	 igualmente	apresentados	e	discutidos	aspectos	 relacionados	com	
a	segurança	alimentar	para	estes	tipos	de	produto	no	manual	“Sistemas	de	Segurança	Alimentar	na	Cadeia	de	
Transporte e Distribuição de Produtos Alimentares” (Baptista, P., 2006).
7.2	-	Legislação por tipos de produtos 
7.2.1 - Hortofrutícolas
Na Tabela 7.1 encontra-se identificada e sistematizada a legislação nacional e comunitária relacionada com a 
venda e comercialização de produtos hortofrutícolas. A legislação identificada na Tabela 7.1 não é completamente 
exaustiva,	 tendo	 sido	 seleccionada	 a	 legislação	 que	 foi	 considerada	 mais	 representativa.	 Pode	 existir	 outra	
legislação que, não incidindo especificamente nos aspectos relacionados com a venda e a comercialização de 
produtos	hortofrutícolas,	também	os	considere.	





Regulamento (CE) nº 408/2003






7.2.2 - Carnes e produtos cárnicos
Na Tabela 7.2 encontra-se identificada e sistematizada a legislação nacional e comunitária relacionada com a venda 
e comercialização de carnes e produtos cárnicos. A legislação identificada na Tabela 7.2 não é completamente 
exaustiva,	 tendo	 sido	 seleccionada	 a	 legislação	 que	 foi	 considerada	 mais	 representativa.	 Pode	 existir	 outra	
legislação que, não incidindo especificamente nos aspectos relacionados com a venda e a comercialização de 
carnes	e	produtos	cárnicos,	também	os	considere.
Tabela 7.2 – Principal legislação relacionada com a venda e a comercialização de carnes e produtos cárnicos
LEGISLAÇÃO DESCRIÇÃO
Decreto-Lei	nº	147/2006
Aprova o Regulamento das Condições Higiénicas e Técnicas a Observar na Distribuição e Venda de Carnes e 




altera as Directivas 89/662/CEE e 92/118/CEE do Conselho e a Decisão 95/408/CE do Conselho
(JO	L	157	de	30.4.2004).
Decreto-Lei	nº	20/2001






e preparados de carne, bem como a rectificação à mesma publicada no Jornal Oficial das Comunidades 




















Portarias nº 1229/93, de 27 de Novembro, 59/95, de 25 de Janeiro e 684/95, de 28 de Junho.
Decreto-Lei nº 155/98





regulamentos aprovados pelas alíneas a), b), d) e e) do Decreto – Lei nº 261/84, de 31 de Julho. (Aprova em 








































Altera e actualiza a Directiva 71/118/CEE, relativa aos problemas sanitários em matéria de comércio 
comunitário	de	carnes	frescas	de	aves	de	capoeira.
7.2.3 - Pescado e outros produtos do mar
Na Tabela 7.3 encontra-se identificada e sistematizada a legislação nacional e comunitária relacionada com a 
venda e comercialização de pescado e outros produtos do mar. A legislação identificada na Tabela 7.3 não é 
completamente	exaustiva,	tendo	sido	seleccionada	a	legislação	que	foi	considerada	mais	representativa.	Pode	existir	
outra legislação que, não incidindo especificamente nos aspectos relacionados com a venda e a comercialização 
de	pescado	e	outros	produtos	do	mar,	também	os	considere.	
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Tabela 7.3 – Principal legislação relacionada com a venda e a comercialização de pescado e outros produtos do mar
LEGISLAÇÃO DESCRIÇÃO
Declaração de Rectificação nº 
35/2004


















Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva 97/0079/CE, do Conselho, de 18 de Dezembro, que altera 













Altera o artigo 10º do Decreto – Lei nº 304/87, de 4 de Agosto que estabelece o regime de primeira venda de 
pescado	fresco.










Dá nova redacção ao n.º 1 do n.º 13.º e ao n.º 1 do n.º 14.º da Portaria n.º 311/80, de 30 de Maio, que estabelece 
normas relativas à comercialização de pescado fresco. Revoga a Portaria n.º 581/84, de 8 de Agosto.
Portaria nº 355/87
Introduz modificações ao regime de comercialização de bacalhau e espécies afins, permitindo a sua venda 
pré-embalada	em	partes	seleccionadas,	quando	salgado	seco	ou	salgado	verde.
Portaria nº 311/80 Estabelece	normas	relativas	à	comercialização	do	pescado	fresco.
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7.2.4 - Lacticínios
Na Tabela 7.4 encontra-se identificada e sistematizada a legislação nacional e comunitária relacionada com a venda 
e comercialização de leite e lacticínios. A legislação identificada na Tabela 7.4 não é completamente exaustiva, 
tendo	sido	seleccionada	a	legislação	que	foi	considerada	mais	representativa.	Pode	existir	outra	legislação	que,	
não incidindo especificamente nos aspectos relacionados com a venda e a comercialização de leite e lacticínios, 
também	os	considere.	
Tabela 7.4 – Principal legislação relacionada com a venda e a comercialização de leite e lacticínios
LEGISLAÇÃO DESCRIÇÃO
Portaria	nº	56/96
Altera a Portaria nº 1068/95, de 30 de Agosto, que altera o Regulamento aprovado pela Portaria nº 533/93, 
de	21	de	Maio	(Aprova	o	Regulamento	das	Normas	Sanitárias	Aplicáveis	à	Produção	e	Colocação	no	
Mercado	de	Leite	Cru,	de	Leite	de	Consumo	Tratado	Termicamente,	de	Leite	Destinado	à	Transformação	e	de	
















as determinações das características estabelecidas pela Portaria nº 472/87, de 4 de Junho, que não estejam 
contempladas	pela	presente	Portaria).
Decreto–Lei	nº	110/93
Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva 89/662/CEE, do Conselho, de 11 de Dezembro, relativa 
aos	controlos	veterinários	aplicáveis	ao	comércio	intracomunitário	de	produtos	de	origem	animal.
Portaria	nº	742/92 Estabelece	regras	sobre	a	produção,	comercialização	e	consumo	de	iogurte	e	de	leites	fermentados.
Decreto Regulamentar nº 7/81 Aprova	regulamentação	sobre	a	produção,	recolha	e	comércio	de	leite.
7.2.5 - Ovoprodutos
Na Tabela 7.5 encontra-se identificada e sistematizada a legislação nacional e comunitária relacionada com a venda 
e comercialização de ovos e ovoprodutos. A legislação identificada na Tabela 7.1 não é completamente exaustiva 
tendo	sido	seleccionada	a	legislação	que	foi	considerada	mais	representativa.	Pode	existir	outra	legislação	que,	
não incidindo especificamente nos aspectos relacionados com a venda e a comercialização de ovos e ovoprodutos, 
também	os	considere.	
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Declaração de Rectificação 
nº	67/94
De ter sido rectificada a Portaria n.º 247/94, do Ministério da Agricultura, que altera a alínea b) do n.º 1 
do	capítulo	IX	do	anexo	da	Portaria	n.º	1009/93,	de	12	de	Outubro	(estabelece	as	prescrições	de	ordem	
higiénica	e	sanitária	aplicáveis	à	produção	e	à	colocação	no	mercado	dos	ovoprodutos),	publicada	no	Diário	









Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva do Conselho nº 89/437/CEE, de 20 de Junho de 1989, que 
estabelece	medidas	de	ordem	higiénica	e	sanitária	respeitantes	à	produção	e	à	colocação	no	mercado	de	
ovoprodutos.




7.2.6 - Outros produtos
Na Tabela 7.6 encontra-se identificada e sistematizada outra legislação nacional e comunitária relacionada com 
a	 venda	 e	 comercialização	 de	 produtos	 alimentares	 em	 geral	 ou	 de	 outros	 produtos	 alimentares	 que	 não	 os	
considerados nas secções anteriores. A legislação identificada na Tabela 7.6 não é completamente exaustiva tendo 
sido	seleccionada	a	legislação	que	foi	considerada	mais	representativa.






















Revoga o nº 4 do artº 7º do Decreto – Lei nº 156/98, de 6 de Junho, permitindo a 











Define e caracteriza o arroz e as trincas de arroz destinados ao consumidor final, 




Decreto–Lei nº 87/96 Liberaliza a venda do sal iodado e define as regras da sua comercialização.
Condimentos;	
Especiarias;	Aperitivos




Altera a Portaria nº 20400, de 28 de Fevereiro de 1964 e a Portaria nº 404/73, de 








Define as características e estabelece as regras de rotulagem, acondicionamento, 
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Carga térmica do mecanismo de descongelação 098
Carga térmica dos produtos alimentares 089, 097
Carga térmica por infiltração de ar ambiente 089, 092
Carga térmica por radiação térmica 089, 094
Carga térmica por transmissão 089
Carga	térmica	total	 099
Cargas térmicas internas 089, 097
Carne	 079
Cash & carry 015
Centros	de	armazenamento	 015
Ciclo de Carnot 048
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Capacidade de refrigeração	 –	Medida	do	poder	de	arrefecimento	disponível.	Taxa	de	calor	 removido	à	 fonte	
fria.
Carga térmica devido à respiração dos produtos	–	Calor	gerado	associado	ao	processo	de	 respiração	que	
tende	a	aumentar	a	temperatura	do	produto	e	leva	à	transpiração	pela	pele	dos	alimentos	para	o	equipamento	
expositor	refrigerado.
Carga térmica do equipamento	 –	 Calor	 criado	 pelos	 diversos	 mecanismos	 que	 controlam	 e	 implementam	 o	
processo	de	sistema	de	refrigeração.
Carga térmica por infiltração de ar	–	Calor	associado	à	entrada	de	ar	ambiente,	pela	cortina	de	ar	no	espaço	
refrigerado	do	expositor.
Carga térmica por radiação térmica	–	Carga	térmica	associada	à	radiação	dos	meios.
Carga térmica por transmissão	–	Componente	sensível	dos	ganhos	de	calor	que	se	referem	à	transmissão	de	
calor	através	dos	materiais	que	constituem	a	estrutura	de	um	equipamento	expositor	refrigerado.




Condensador – Equipamento destinado a permitir que o fluido frigorigéneo comprimido, no estado gasoso, dissipe 
calor para um fluido que constitui o meio externo.
Cortinas de ar – Dispositivos utilizados em aplicações comerciais e industriais para confinar e preservar espaços 
contíguos,	com	ambientes	térmicos	distintos,	cujos	acessos	devem	ser	mantidos	abertos	por	razões	operacionais	
e/ou	comerciais.
Efeito refrigerante – Calor removido à fonte fria por unidade de massa de fluido refrigerante.
Evaporador – Equipamento destinado a permitir que o fluido frigorigéneo receba calor do meio que se pretende 
arrefecer.







Números de Reynolds – O número de Reynolds, Re, é um número adimensional que permite caracterizar o 












Temperatura do ponto de orvalho	–	Temperatura	para	a	qual	o	vapor	de	água	contido	numa	massa	de	ar	com	
determinada	humidade	absoluta	e	pressão,	condensa.
Termóstato	–	Dispositivo	de	controlo	de	temperatura.
Válvula de expansão – Equipamento destinado a permitir o controlo do caudal de fluido frigorigéneo condensado 
ao	evaporador,	servindo	assim	como	órgão	de	separação	entre	a	zona	de	pressão	mais	elevada	e	a	zona	de	













FBP – Factor de bypass
FC	–	Factor	de	contacto
FDA	–	Food and Drug Administration
g	–	Aceleração	da	gravidade
G - Radiação






































































 - Humidade absoluta
 – Massa específica
	–	Emissividade
th
 – Eficiência térmica
	–	Constante	de	Stefan-Boltzmann

